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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa digitaalista oppimateriaalia Tampereen am-
mattikorkeakoulussa olevaan sähkölaboratorioon. Digitaalisella oppimateriaalilla tarkoi-
tetaan tässä kirjallista työtä sekä internetiin laitettavia opetusvideoita. Työssä saatiin to-
teutettua halutut opetusvideot, ja näin tulevaisuudessa Tampereen ammattikorkeakoulun 
sähkölaboratorion opettajat ja opiskelijat voivat käyttää niitä hyödykseen. 
 
Opettajien toiveesta työssä kuvattiin laboratoriossa käytettävien mittalaitteiden käyttä-
mistä, mittauskytkennän tekemistä sekä suurjännitelaboratoriossa työskentelyä. Opinnäy-
tetyössä perehdyttiin mittalaitteista oskilloskooppien, yleismittareiden, analogiseen teho-
mittariin ja suurjännitelaboratorion mittaus- ja ohjauslaitteiston toimintaan. Kytkennöistä 
opetusvideossa esitettiin oikeat työskentelyjärjestykset sekä turvalliset työskentelytavat. 
Suurjännitelaboratorion opetusvideossa perehdyttiin oikean työmaadoituksen tekemiseen 
ja poistamiseen suurjännitekytkennästä. 
 
Opetusvideot kuvattiin Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorion tiloissa. 
Opetusvideoiden kuvausten jälkeen videoita käsiteltiin videonmuokkausohjelmalla. Li-
säksi videoihin nauhoitettiin jälkikäteen kerronta, jonka pohjana toimii opinnäytetyöhön 
tuotettu lähteisiin perustuva teksti. Videoissa pyrittiin pitämään selkeät kuvakulmat ja vi-
deot mahdollisimman helposti ymmärrettävänä, jotta asia pysyisi videon katselijalle sel-
keänä. Opinnäytetyön tekstiosuudessa on esitelty videoiden tärkeimpiä kohtia ja tarken-
tavia asioita. 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to produce digital learning material for Electri-
cal laboratory at Tampere University of Applied Sciences. Digital learning material in-
cluded text and video documents, which are uploaded onto the Internet. These materials 
will be available to both lecturers and students. 
 
The digital learning materials are about the use of measuring devises in laboratory, mak-
ing measurement circuit and how to work in high voltage laboratory. Measuring devises 
included oscilloscopes, multimeters, analog power meter and high voltage laboratory’s 
measurement and controlling devise. The Videos mainly focuses on the right working 
order and safe methods in measurement circuit. High voltage laboratory learning video 
focused on making and removing temporary earth to high voltage circuit. 
 
The videos were filmed in Electrical laboratory at Tampere University of Applied Sci-
ences. They were filmed from clear angles to make them as easy to understand as possi-
ble. After filming, the videos went through cut, editing and over recording with commen-
tary based on theories used in this thesis. In this Bachelor’s thesis text parts point was to 
give explanation to the main points of the video material.  
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LYHENTEET JA TERMIT  
 
 
E sähkökentän voimakkuus, V/m 
C kondensaattorin kapasitanssi, F 
Q kondensaattorin varaus, Q 
R vastuksen resistanssi, Ω 
τ aikavakio, s 
XL kelan reaktanssi, Ω 
XC kondensaattorin reaktanssi, Ω 
Z kytkennän impedanssi, Ω 











Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorion tiloissa tehdään monenlaisia mit-
tauksia sekä käytetään erilaisia mittalaitteita. Opiskelijoilla on paljon muistettavaa mitta-
laitteiden ja kytkentöjen tekemisestä, että useimmilla voi unohtua nopeasti miten jokin 
tietty mittalaite esimerkiksi toimii. Lisäksi laboratorio työskentely tehostuu, kun opiske-
lijalla ovat kyseiset asiat valmiiksi hallinnassa. Opetuksen avuksi hyvä vaihtoehto on ope-
tusvideoiden tekeminen. Opetusvideoiden avulla opiskelijat pystyvät opiskelemaan mah-
dollisesti unohtuneen asian uudestaan. Myös opettajat pystyvät käyttämään hyödyksi la-
boratorioon valmistavissa tehtävissä opetusvideoita. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaborato-
rioon liittyviä oppimateriaaleja digitaalisessa muodossa. Digitaalinen oppimateriaali kä-
sitti opinnäytetyön muodossa tekstiä ja internetiin laitettavista opetusvideoista. Tavoit-
teena oli tuottaa laadukkaita opetusvideoita joita sähkölaboratorion opettajat voivat käyt-
tää opettamiseen ja opiskelijat pystyvät hyödyntämään niitä opiskelussaan. 
 
Tässä opinnäytetyössä avataan videoiden sisältöä sekä kerrotaan hieman tarkemmin vi-
deoiden tärkeimmistä asioista. Lisäksi työssä pyritään osoittamaan teorian pohjalta vide-
oiden oikeellisuus. Aihealueina oli oskilloskooppien käyttäminen, yksivaihekytkennän 
tekeminen ja suurjännitelaboratoriossa työskentely. Työn alussa on esitetty teoriaa mit-
tauksille ja esitelty mittauksessa käytettyjä mittavälineitä sekä tehtyjä kytkentöjä. Näiden 
lisäksi esiteltiin videoiden luomiseen käytettyjä työvälineitä. Lopuksi on esitelty kolmen 
aihealueen videoiden tekemistä sekä verrattu videoiden tuloksia teoriassa kerrottuihin asi-
oihin. Työn tuloksena syntyi yhteensä kahdeksan videota, joita voidaan käyttää hyödyksi 









Oskilloskooppien opetusvideoissa tehtiin RC-sarjapiiri, jossa tapahtui kondensaattorin ai-
heuttama muutosilmiö. Yksivaihekytkennässä tehtiin RLC-sarjapiiri, jossa tapahtui kon-
densaattorin ja kelan aiheuttama sarjaresonanssi. Tässä kappaleessa perehdytään näihin 




Kondensaattori on passiivinen sähkökomponentti, joka pystyy varaamaan ulkoisesta jän-
nitelähteestä energiaa sähkökenttäänsä. Ensimmäinen kondensaattorin tapainen kompo-
nentti kehitettiin 1740- luvulla Ewald Georg von Kleistin toimesta. Kleist halusi kokeis-
saan varastoida sähköä lasipulloon joka oli täynnä elohopeaa. Lasipulloon tuotiin sähköä 
pitkän naulan avulla. Kokeiden aikana Kleisten huomasi, että eristeen päällä oleva lasi-
pullo ei toiminut vaan hänen ottaessaan lasipullon käteensä muodosti pullo kipinöitä. Ko-
keiden aikana Kleistin koskiessa toisella kädellä pullossa olevaan naulaan sai hän voi-
makkaan sähköiskun. (Lindell 2009, s 54–57) 
 
Samaan aikaan kokeita tehtiin myös Hollannissa Leydenin yliopistossa professori Mus-
schenbroekin toimesta. Hollannissa tehtyjen kokeiden mukaan sai ensimmäinen konden-
saattori nimekseen Leydenin pullo. Seuraavien vuosien aikana pulloa kehitettiin eteen-
päin. Aluksi huomattiin, että pulloa ei tarvinnut pitää kädessä, jos se asetettiin metallile-
vyn päälle ja sitä kosketettiin. Lopullisen Leydenin pullon muodon keksi John Bevis ja 
William Watson, jotka keksivät päällystää pullon sisä- ja ulkopinnan tinapaperilla sekä 
sisäpintaan kiinnitettiin elektrodijohto. Leydenin pullo oli myös ensimmäinen paristo. 
(Lindell 2009, s 54–57) 
 
Kuten Leydenin pullo muodostuu myös nykyisin käytetty kondensaattori kahdesta elekt-
rodilevystä ja niiden välillä olevasta eristeestä. Kondensaattorin toiminta perustuu posi-
tiivisesti ja negatiivisesti varautuneiden elektrodilevyjen välille muodostuvaan sähkö-
kenttään. Levyt muodostavat sähkökentän kun kondensaattori kytketään ulkoiseen jänni-
telähteeseen. Sähkökenttään varastoituu tällöin jännitelähteestä saatava energia. Synty-
vän sähkökentän voimakkuus E voidaan laskea seuraavalla kaavalla, jossa U on levyjen 
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Levyjen välillä oleva eristemateriaali pitää levyt galvaanisesti erotettuina eli niillä ei ole 
johtavaa yhteyttä. Eristeen puuttuessa tai pettäessä levyt saavat yhteyden toisiinsa ja kon-
densaattori käyttäytyy tällöin kuten normaali johdin. Eristemateriaalin jännitteenkestoon 
vaikuttaa sen paksuus ja dielektrinen lujuus eli kuinka suurella jännitteellä eristemateri-
aalille tapahtuu läpilyönti. (Hietalahti & Tarkka 2004, 26.) 
 
Kondensaattorien ollessa kytkeytynyt jännitelähteeseen muodostuu kondensaattorin 
elektrodilevyihin sähkövaraus Q, joka on suoraa verrannollinen kondensaattorin yli ole-
vaan jännitteeseen. Näiden kahden suhdetta kutsutaan kapasitanssiksi C eli kondensaat-
torin varautumiskyvyksi. Kapasitanssin suuruuteen vaikuttavat kondensaattorin levyjen 
pinta-ala sekä etäisyys toisistaan ja eristemateriaalin ominaisuudet. Kapasitanssi voidaan 







Jossa C on kondensaattorin kapasitanssi, Q kondensaattorin varaus ja U kondensaattorin 
yli oleva jännite. Kapasitanssin yksikkö on faradi F, joka kuvaa kondensaattoria joka va-
raa yhden voltin jännitteellä yhden coulombin sähkövarauksen. (Aura & Tonteri 2009, 
25.)  
 
Kondensaattoria voidaan käyttää tasasähköpiirissä sähkönlähteenä, joita voidaan käyttää 
esimerkiksi hätäsähkölähteenä vikatilanteissa. Lisäksi kondensaattoria käytetään elektro-
niikkapiireissä suodattamaan jännitepiikkejä pois, erottamaan tasa- ja vaihtojännitteet, 
eritaajuisten vaihtovirtojen jakamiseen ja aikahidastuksen tekemiseen. Kondensaattorilla 
voidaan tehdä vaihtosähköpiireissä suodattimia, jolla voidaan esimerkiksi suodattaa 
kanta-aallosta korkeita tai matalia taajuuksia riippuen kytkennästä. Kondensaattorilla voi-
daan sähkövoimatekniikassa kompensoida loistehoa, jota induktanssilla toimivat muun-




2.2 RC-piirin muutosilmiö 
 
Muutosilmiö kuvaa piirissä tai verkossa tapahtuvaa energiatilan muutosta alkutilasta uu-
teen lopputilaan. Muutosilmiö voi aiheutua kytkennässä kytkimen avautumisesta tai sul-
keutumisesta, verkossa ulkopuolisesta häiriöstä tai vikatilanteesta kuten oikosulusta tai 
maasulusta. Muutosilmiö ilmenee kytkennässä eritavoin riippuen kytkennässä käytettä-
vistä komponenteista sekä onko kytkennässä tai verkossa oleva sähkö tasa- vai vaihtosäh-
köä. (Hietalahti, Tarkka 2004.) 
 
RC-tasasähköpiiri koostuu vastuksen ja kondensaattorin sarjakytkennästä (KUVA 6). Ta-
sasähköpiirissä kondensaattori aiheuttaa, kytkimen mennessä kiinni, kytkentäilmiön pii-
riin. Kytkentäilmiö johtuu kondensaattorin sähkökentän varautumisesta. Tällöin konden-
saattori hidastaa jännitteen kasvua kytkennässä, jonka takia kytkennän jännite ja virta 
käyttäytyvät kuvan 1 mukaisesti (Electronics Tutorials 2016). 
 
 
KUVA 1. Kondensaattorin aiheuttaman muutosilmiö jännitteelle ja virralle kytkentätilan-




Kuvassa 1 kondensaattorin jännitekäyrä on esitetty ylhäällä ja virrankäyrä alempana. Ta-
sajännitepiirissä kytkimen mennessä kiinni kulkee piirissä hetkellisesti maksimivirta 
(KUVA 1). Kondensaattori vaikuttaa aluksi olevan oikosulussa ja piirissä kulkee tällöin 
vastuksen rajoittava virta. Kondensaattorin alkaessa varautumaan, piiri katkeaa ja kytken-
nän virta alkaa laskea nollaa kohti (KUVA 1). Piirissä kulkevan virran arvo voidaan las-







Jossa U on kytkennän jännite ja R kytkennän resistanssi. Kuvasta 1 voidaan nähdä kuinka 
kondensaattorin jännite kasvaa ulkoisen jännitelähteen lopulliseen arvoon tietyn ajan ku-
luessa kytkentätilanteessa. Jännitekäyrän (KUVA 1) kasvunopeuteen vaikuttavat konden-
saattorin kapasitanssi ja resistanssi. Kyseistä kasvunopeutta eli muutosnopeutta kutsutaan 
aikavakioksi τ. Aikavakio kuvaa aikaa mikä kuluu jännitteeltä saavuttaa 63 % lopullisesta 
arvostaan Uc kytkeytymistilanteessa (KUVA 1). Kytkentätilanteessa virralle aikavakio 
kuvaa kulunutta aikaa, jolloin virta on purkautunut 37 % alkuarvostaan. Kytkentätilan-
teessa (KUVA 1) jännite saavuttaa lopullisen arvonsa noin viiden aikavakion eli 5τ ku-
luttua. Aikavakio voidaan laskea kondensaattorille kaavalla 4. (Hietalahti, Tarkka 2004, 
128–134.) 
 
 𝜏 = 𝑅𝐶 (4) 
 
Jossa C on kondensaattorin kapasitanssi ja R kondensaattorin resistanssi. Yleisesti ta-
sasähköpiirissä kondensaattorin kanssa kytketään sarjaan vastus, jolloin kaavassa 4 oleva 
R on kytkennän vastuksen resistanssi. Kaavasta neljä voidaan päätellä, että mitä suurempi 
aikavakio on sitä kauemmin jännitteellä kestää saavuttaa lopullisen arvonsa. Kondensaat-
torin jännitekäyrästä voidaan laskea kytkeytymistilanteessa tietyllä ajanhetkellä konden-
saattorin jännitteenarvo UC kun tiedetään kytkennän aikavakio (KAAVA 5) (Electronics 
Tutorials 2016).   
 
 𝑈𝐶 = 𝑈 (1 − 𝑒
−
𝑡




Jossa U on kytkennän jännitelähteen jännite, t tutkittava ajanhetki ja τ kytkennän aikava-
kio. Kaavaa 5 voi käyttää ainoastaan, jos kondensaattorin jännite on ennen kytkeytymistä 
nollassa. Avattaessa piirin kytkimen alkaa kondensaattori purkamaan varaamansa jänni-
tettä. Samalla piirissä alkaa kulkemaan kondensaattorin purkausjännitteen aiheuttama 
virta, joka kulkee päinvastaiseen suuntaan kytkennän alkuperäiseen virtaan nähden 
(KUVA 2). (Electronics Tutorials 2016) 
 
 
KUVA 2 Kondensaattorin aiheuttama jännitteen ja virran käyttäytyminen katkaisussa ti-




Kuvasta 2 voidaan nähdä purkaustilanteen jännitteen- ja virrankäyrät. Purkaustilanteessa 
aikavakio kuvaa aikaa jossa kondensaattorin jännite on laskenut 37 % maksimijännittees-
tään. Sama pätee myös virran aikavakiolle purkaustilanteessa. Kytkennän katkaisu tilan-
teessa kondensaattorille voidaan laskea tietyllä ajanhetkellä jännite seuraavalla kaavalla 
6. (Electronics Tutorials 2016) 
 
 𝑈𝐶 = 𝑈𝐶0𝑒
−𝑡/𝜏  (6) 
 




Vaihtosähköpiirissä, jossa vastus, kela ja kondensaattori on kytketty sarjaan, muodostuu 
jokaiselle komponentille oma jännite virran ollessa I suuruinen. Kyseiselle vaihtosähkö-
piirille voidaan muodostaa piirikaavio, jossa on esitetty komponenttien yli olevat jännit-
teet virran ollessa suuruudeltaan I (KUVA 3). (Aura & Tonteri 2009, 181–196.) 
 
KUVA 3 Kondensaattorin, kelan ja vastuksen sarjakytkentä (Aura & Tonteri 2009, 181.) 
 
Kuvassa 3 on esitetty kolmen komponentin yli olevat jännitteet ja niiden muodostuminen. 
Kuvassa 3 Ur on vastuksen yli oleva jännite, UL kelan yli oleva jännite ja UC kondensaat-
torin yli oleva jännite. Kuten aikaisemmin mainittiin vaikuttaa jokaisen komponentin läpi 




Sarjakytkennän komponenttien (KUVA 3) jännitteistä voidaan muodostaa jännitekolmio 
(KUVA 4). Jännitekolmiossa vastuksen yli oleva jännite Ur asetetaan vaakasuoraan kyt-
kennän virran I kanssa, koska näiden välinen vaihekulma φ on nolla. Pystyakselille muo-
dostuu kondensaattorin ja kelan jännitteiden erotus. Kondensaattorin jännitteen vaihe-
kulma on virtaan nähden 90 astetta jäljessä, ja kelan jännite on taas 90 astetta virtaa edellä. 
Tällöin hypotenuusalle muodostuu kytkennän pääjännite ja vastuksen yli olevan jännit-
teen sekä pääjännitteen välille kytkennän vaihesiirtokulma (KUVA 4). (Aura & Tonteri 
2009, 181–196.)  
 
 
KUVA 4 Vastuksen, kelan ja kondensaattorin sarjakytkennän jännitekolmio 
 
Kolmiossa (KUVA 4) oleva vaihesiirtokulma kuvaa pääjännitteen U ja virran I välistä 
vaihe-eroa. Jännitekolmiosta (KUVA 4) voidaan laskea pääjännite U suorakulmaisen kol-
mion hypotenuusan ratkaisukaavalla (KAAVA 7). (Aura & Tonteri 2009, 181–196) 
 
 𝑈 = √𝑈𝑅
2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶)2 (7) 
 
Vaihtosähköpiirissä voi olla resistanssin lisäksi kelan aiheuttamaa induktiivista ja kon-
densaattorin aiheuttamaa kapasitiivista vastusta eli reaktanssia. Kuvassa 3 voidaan nähdä 
kuinka, jokaisella komponentilla on oma vastustavavoima. Vaihtosähköpiirissä näiden 
kolmen yhteistä vastusta kutsutaan impedanssiksi. Impedanssi kuvaa vaihtosähköpiirille 
aiheutuvaa kokonaisvastusta. Kuvassa 3 olevien jännitteiden avulla voidaan kaava 7 





 𝑍 = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2 (8) 
 
Kuten jännitekolmiolle (KUVA 4) voidaan vastuksille piirtää vastuskolmio. Vastuskol-




KUVA 5. Resistanssin, induktanssin ja kapasitanssin muodostama vastuskolmio 
 
Vastuskolmiosta (KUVA 5) kulma φ on tehokerroin. Tehokerroin kuvaa vaihtosähköpii-
rin pätötehon ja näennäistehon suhdetta. Tehokertoimen ollessa 1 kuluttaa ihanteellinen 
piiri kaiken tehon pätötehona. Todellisessa tilanteessa tehokerroin on alle 1, mikä johtuu 
piirissä aiheutuvista häviöistä. Kapasitiivinen ja induktiivinen reaktanssi aiheuttavat vaih-
tosähkökytkentään loistehoa, joka ilmenee tehokertoimen alenemisena. Kapasitiivisen 
reaktanssin ollessa suurempi, on kytkennän vaihekulma negatiivinen, ja induktiivisen ol-
lessa suurempi, on vaihekulma positiivinen. Kondensaattorin ja kelan reaktanssien ollessa 
samat kumoavat ne toisiensa vaikutukset ja piirissä syntyy tällöin resonanssi tilanne. 
(Aura & Tonteri 2009, 181–196.) 
 
Resonanssipiirejä voi olla kahdenlaisia, sarjaresonanssi tai rinnakkaisresonanssi. Molem-
missa tapauksissa resonanssi syntyy, kun induktiivinen ja kapasitiivinen reaktanssi ovat 
samansuuruisia. (Aura 2009, 181–196.) 
 





Kaavan 9 tilanteessa reaktanssit kumoavat toisensa, jolloin jännite ja virta ovat saman 
vaiheisia. Resonanssitaajuus fr voidaan laskea sarjaresonanssi tapauksessa edellä maini-









Jossa L on kelan induktanssi ja C kondensaattorin kapasitanssi. Sarjaresonanssissa kon-
densaattori ja kela kumoavat toistensa jännitteet ja tällöin kytkennässä vaikuttaa ainoas-
taan vastuksen R yli oleva jännite. Tästä tilanteesta johtuen piirin impedanssi Z saavuttaa 
minimi arvonsa, joten piirissä kulkeva virta I on suurimmillaan (KAAVA 11). (Aura & 










Pieni resistanssi ja suuret kondensaattorin ja kelan reaktanssit voivat aiheuttaa sarjareso-
nanssissa vaaratilanteen, koska kytkennän virta voi nousta tilanteessa todella suureksi. 
Tällöin Kondensaattorin ja kelan yli olevat jännitteet voivat kasvaa jännitelähdettä suu-





3 MITTALAITTEET JA KYTKENNÄT 
 
 
3.1 Oskilloskooppien käyttö 
 
Ensimmäinen työssä tehty opetusmateriaali käsitteli oskilloskooppeja. Opetusvideoissa 
näytettiin Agilent DSO1012A (KUVA 8) ja Fluke 123 Scopemeterin (KUVA 10) käyttä-
mistä. Oskilloskoopeille tehtiin kahdenlaiset kytkennät. Ensimmäisessä kytkennässä os-
killoskooppi kytkettiin signaaligeneraattoriin ja toisessa osaksi RC-kytkentää (KUVA 6). 




Ensimmäinen kytkentä käsitti oskilloskoopin kytkemisen signaaligeneraattoriin. Kytken-
nän avulla voitiin helposti näyttää oskilloskoopin eri ominaisuuksia. Agilent oskil-
loskooppi ja signaaligeneraattori kytkettiin toisiinsa koaksiaalikaapelilla. Fluke 123 ja 
signaaligeneraattori kytkettiin toisiinsa koaksiaalikaapelilla, jonka toisessa päässä oli ba-
naaniliittimet. Kummassakaan tapauksissa kytkentä ei ollut videon pääosassa, mutta sillä 
saatiin helposti näytettyä kuinka oskilloskoopit toimivat. 
 
Toinen video käsitti oskilloskoopin soveltavan käytön. Videossa oskilloskooppi oli kyt-
ketty tasasähkökytkentään, jossa mukana oli vastukset R1 ja R2 sekä kondensaattori C. 
Kytkentää syötettiin ulkoisella tasajännitelähteellä. Mittauskytkennän avulla oli tarkoitus 
tutkia oskilloskoopeilla kondensaattorin aiheuttamaa muutosilmiötä piirissä. Alla 





KUVA 6. Agilentille tehty RC-kytkennän piirikaavio (Yli-Rämi 2014) 
 
Piirissä (KUVA 6) oli kytkettynä myös katkaisin, jolla voitiin kytkeä ja katkaista piirin 
jännite jännitelähdettä sammuttamatta. Oskilloskoopeilla mitattiin kytkennän vastuksen 
ja kondensaattorin yli olevaa jännitettä. Oskilloskoopin ykköskanava kytkettiin mitta-
maan kondensaattoria ja kakkoskanava vastusta. Vastuksen yli olevasta jännitteestä saa-
tiin laskettua piirissä kulkeva tasavirta. Oskilloskooppien väliset kytkennät eroavat hie-
man toisistaan. Agilentilla (KUVA 6) kytketään molemmat kanavat oikeinpäin, mutta 
Fluke 123 (KUVA 7) kytketään kakkoskanava toisinpäin. Tämä sen takia, että Fluke 









3.1.2 Agilent DSO1012A 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratoriossa käytetään signaalien mittaamiseen 
Agilent DSO1012A oskilloskooppia (KUVA 8). Agilent oskilloskooppi on tyypiltänsä 




KUVA 8. Agilent DSO1012A oskilloskoopin etupaneeli 
 
Kuvasta 8 voidaan nähdä oskilloskoopin etupaneelin näppäimien sijainnit sekä analogi-
tulojen sijainnit. DSO1012A:ssa on kaksikanavainen oskilloskooppi, jolla voidaan yhtä 
aikaa mitata kahta eri signaalia. Signaalien sisääntulot ovat analogisia. Muita fyysisiä 
ominaisuuksia oskilloskoopissa on 5,7 tuuman LCD näyttö, kaksi USB 2.0 porttia ulkoi-
seen tallentamiseen, USB Type B -portti oskilloskoopin kytkemiseen tietokoneeseen sekä 
kantokahva jolla oskilloskooppia voidaan helposti kuljettaa paikasta toiseen. Agilentissa 
olevalla näytöllä voidaan nähdä tutkittava signaali sekä mittaustulokset. Alla olevassa 






KUVA 9. Agilent oskilloskoopin näyttö oskilloskoopin virran ollessa päällä 
 
Oskilloskoopinnäyttö (KUVA 9) on jaettu normaaliasetuksilla ruudukkoihin. Ruudukon 
vaakataso kuvaa kulunutta aikaa ja pystytaso aallonamplitudia. Yhden ruudun leveyden 
asteikko on esitetty vasemmassa yläreunassa ja korkeuden mitta-asteikko on esitetty ruu-
dun vasemmassa alareunassa. Agilentin aikaskaalausta eli yhden ruudun leveyttä voidaan 
vaihtaa 2 ns ja 50 s välillä. Pystyakselin skaalaukseksi, eli yhdenruudun korkeuden mitta-
asteikko, voidaan valita 2 mV ja 10 V välillä.  
 
Oskilloskoopin piirtämän aaltomuodon nolla kohtaa kuvaa keltaisella pohjalla oleva 
merkki 1 (KUVA 9). Jos oskilloskooppiin kytketään toinen tulo ja se on päällä, ilmoittaa 
vihreällä pohjalla oleva 2 merkki sen signaalin nollatason sijainnin (KUVA 9). Oranssilla 
pohjalla olevat T-merkit näyttävät triggaus- eli liipaisutasojen sijainnit. Keskellä ylhäällä 
näkyvä palkki kuvaa oskilloskoopin muistia. Keltaisella merkitty osa palkissa, kuvaa näy-
töllä näkyvän signaalin osaa oskilloskoopin käyttämästä muistista (KUVA 9). 
 
Kuvassa 8 on esitetty Agilent oskilloskoopin etupaneeli ja merkitty siihen numeroilla tär-
keimpiä oskilloskoopin hallintapainikkeita. Taulukossa 1 on nimetty kyseiset painikkeet 
ja kerrottu mitä niillä pystytään tekemään. Taulukossa 1 on esitetty näppäimen nimi, si-
jainti kuvassa 8 ja näppäimen selitys. Näitä painikkeita käyttäen pystytään Agilent 




TAULUKKO 1. Agilent DSO1012A (KUVA 8) numeroidut painikkeet ja niiden selityk-
set 
Näppäin Kuvassa Selitys 
Cursors 1 Voidaan manuaalisesti mitata signaalia vaaka- tai pys-
tyakselilta mittausviivojen avulla 
Measure 2 Voidaan mitata automaattisesti 23 eri suuretta signaa-
lista 
Auto-Scale 3 Automaattinen signaalin skaalaus näytölle 
Save/Recall 4 Tallentaa näytöllä näkyvä signaali tai palauttaa aikai-
semmin tutkittuja signaaleja 
Trigger level 5 Pyörittämällä potentiometriä voidaan säätää pystyak-
selin suunnassa liipaisutasoa 
Trigger menu 6 Voidaan muuttaaliipaisun asetuksia 
Run/Stop 7 Pysäyttää näytöllä näkyvän signaalin tai jatkaa signaa-
lin tutkimista 
Single 8 Tulostaa näytölle yhden määritetyn ajan mittaisen sig-
naalin kun aseteltu liipaisutaso ylitetään 
Aikaskaalaus 9 Voidaan säätää näytön aika-akselin skaalausta 
Nollatason säätö 
vaaka-akselilla 








12 Siirtää signaalin nollatason paikkaa näytöllä pystyak-
selilla, keltainen CH1, vihreä CH2 
Channel 1 13 Saadaan Channel 1 päälle ja pois 
Channel 2 14 Saadaan Channel 2 päälle ja pois 
Menu On/Off 15 Sulkee tai avaa viimeksi käytetyn valikon näytöltä 
Näytön näppäimet 16 Ohjataan näytöllä näkyviä toimintoja 
Valikon selaus 17 Ohjataan näytöllä näkyvän toimintoa (Syttyy valo kun 
käytössä) 






3.1.3 Fluke 123 Scopemeter 
 
Toisena oskilloskooppina Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratoriossa on käy-
tössä Fluke 123 Scopemeter (KUVA 10). Fluke -oskilloskoopin kaistaleveys on 20 MHz 
ja oskilloskooppi on tyypiltään digitaalinen. Verrattaessa Agilenttiin on Fluken kaistan-
leveys 80 MHz pienempi ja tämän takia epätarkempi näistä kahdesta. Tällä oskilloskoo-
pilla on mahdollisuus mitata kahdesta eri analogisesta tulosta signaalia, joista toisella pys-




KUVA 10. Fluke 123 Scopemeter oskilloskooppi 
 
Fluke 123 Scopemeter koostuu kaksivärinäytöstä sekä näppäimistöstä (KUVA 10). Näp-
päimistöllä pystytään ohjaamaan näytöllä näkyviä toimintoja. Verrattaessa Agilenttiin 
(KUVA 8) on Fluke yksinkertaisempi ja helppokäyttöisempi. Oskilloskooppiin kytketään 
verkkovirtalähde oikeassa sivussa olevaan reikään. Tämän yläpuolella on liitin oskil-
loskoopin kytkemiseen tietokoneeseen. Oskilloskoopin yläpuolella on kaksi sisääntuloa 






KUVA 11. Fluke 123:n näyttö sekä siniaalto 
 
Kuvassa 11 on esitetty Fluke 123:n näytön näkymä. Fluken näyttö jakautuu ruudukkoihin, 
joiden asteikot voidaan nähdä ruudukon alareunassa. Aikatason skaalaus vaihtelee 10 ns 
ja 1 minuutin välillä, ja amplitudin skaalaus voi vaihdella 5 mV ja 500 V välillä. Näytön 
yläreunassa voidaan nähdä mitattavan signaalin mittaustuloksia. Ruudun alareunassa on 
erilaisia näyttöön liittyviä toimintoja. Toimintoja saa päälle painamalla oskilloskoopin 
näytön alapuolella olevia F-painikkeita. 
 
Yksi Fluke 123:n huono ominaisuus on sen epätarkka näyttö (KUVA 11). Näytöllä nä-
kyvä signaali on toisinaan epätarkka. Etenkin samanaikaisesti mitattaessa kahta signaalia 
voi näytöllä olevien signaalien hahmottaminen olla vaikeaa. Flukella mitattua signaalia 
voidaan tarkastella tietokoneella Fluken omalla FlukeWiev-ohjelmalla. Ohjelma helpot-
taa huomattavasti signaalien lukemista ja on erittäin kätevä mittaustulosten käsittelyssä.  
 
Fluke 123 hallintanäppäimiä on esitelty kuvassa 10 näkyvässä numerojärjestyksessä, alla 
olevassa taulukossa 2. Taulukossa 2 olevien painikkeiden avulla pystyy Fluke 123:a käyt-




TAULUKKO 2. Fluke 123 Scopemeterin (KUVA 10) näppäimet ja niiden selitykset 
Näppäin Kuvassa Selitys 
F1, F2, F3 ja F4 1 Ohjataan näytöllä näkyviä toimintoja 
Nuoli näppäimet 2 Painikkeen toiminnot määräytyvät näytöllä näkyvistä va-
linnoista  
V, Hz, A, Ω 3 Voidaan vaihtaa mitattavaa suuretta, molemmille tuloille 
omat mittaussuureet  
mV/V 4 Voidaan vaihtaa pystyakselin asteikkoa, mV pienentää, 
V suurentaa 
TIME 5 Voidaan vaihtaa vaaka-akselin asteikko, s kasvattaa suu-
remmaksi, ms pienentää 
HOLD/RUN 6 Voidaan pysäyttää näyttö tai jatkaa näytön päivitystä 
SCOPE MENU 7 Päästään valikkoon, josta voi muokata oskilloskoopin 
asetuksia 
AUTO 8 Automaattinen signaalin skaalaus näytölle 





Yksivaihekytkennän opetusvideossa tehtiin RLC-sarjapiiri (KUVA 12), jossa käytettiin 
mittalaitteina yleismittareita (KUVA 13), analogista tehomittaria (KUVA 14) ja Fluke 
123 oskilloskooppia (KUVA 10). Videolla painotettiin kytkennän oikeaoppiseen tekemi-




Videossa tehty kytkentä oli sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboratorioon liittyvä työ, 
jossa tutkittiin yksivaiheista vaihtosähköpiiriä. Piirissä oli kytkettynä sarjakytkentänä 
vastus, kela ja kondensaattori eli RLC-sarjapiiri (KUVA 12). Alla on esitetty videolla 





KUVA 12. Opetusvideon RLC-sarjapiirin kytkennän piirikaavio (TAMK 2014) 
 
Kuvassa 12 voidaan nähdä opetusvideon mittauskytkennän piirikaavio. Videon tavoite on 
se, että opiskelija osaa lukea ohjeissa olevaa piirikaaviota. Tällöin työt etenevät nopeam-
min ryhmä osatessa tehdä työt oikeassa järjestyksessä. Opetusvideolla tehdyssä kytken-
nässä oli vastuksen R, kelan XL ja kondensaattorin XC sarjakytkentä eli RLC-sarjapiiri 
(KUVA 12). Videolle valittiin kyseinen kytkentä, koska kytkennässä käytetään kaikkia 
perusmittareita ja kytkentä voi olla ensikertalaiselle monimutkainen. 
 
Kytkennässä (KUVA 12) käytettiin mittavälineinä viittä yleismittaria, analogista teho-
mittaria ja oskilloskooppia. Yleismittareista yhtä käytettiin kytkennän virran mittaami-
seen ja neljää mittaamaan kytkennän jännitteitä. Kytkennästä mitattiin pääjännitettä sekä 
vastuksen, kelan ja kondensaattorin yli olevia jännitteitä. Oskilloskoopilla pystyttiin tar-
kastelemaan kytkennän jännitteen ja virran aaltomuodon käyttäytymistä sekä analogisella 
tehomittarilla kytkennän kokonaispätötehoa. Opetusvideossa keskityttiin oikean kytken-
nän tekemisen lisäksi edellä mainittuihin mittalaitteisiin ja niiden oikeaoppiseen kytke-
miseen. Etenkin analoginen tehomittari on todettu opiskelijoille haasteelliseksi, joten sii-








Yleismittari on sähköilmiöiden mittaamiseen käytetty mittauslaite. Yleismittarilla voi-
daan mitata luetettavasti kytkentöjen jänniteitä ja virtoja. Lisäksi yleismittarilla voidaan 
mitata vastuksen resistanssia, lämpötilaa ja diodin johtavuutta. Yleismittari soveltuu niin 
vaihtosähkö- kuin tasasähkömittauksiin. Yleismittarit olivat ennen yleensä analogisia, 
mutta nykyään lähes kaikki yleismittarit ovat digitaalisia. 
 
Yksivaiheisen kytkennän opetusvideossa oli käytössä kolme erimallista Fluken yleismit-
taria. Opetusvideossa pyrittiin tällä takaamaan, että jokainen laboratoriossa käytössä 
oleva mittari käytäisiin videoilla läpi. Videolla käytettiin Fluke 87 IV, 87 V ja 189 yleis-
mittareita (KUVA 13). Mittareiden ominaisuudet ovat samanlaiset, mutta ulkonäöissä on 
eroavaisuuksia. Lisäksi mittareiden välillä on eroavaisuuksia mittausvalintojen välillä. 
 
 
KUVA 13. Opetusvideossa käytetyt yleismittarit Fluke 87 IV (1), 87 V (2) ja 189 (3) 
 
3.2.3 Analoginen tehomittari 
 
Yksivaiheisen kytkennän opetusvideossa käytettiin myös analogista tehomittaria (KUVA 
14). Videossa käytetyn tehomittarin on valmistanut Metrix ja mittarin tuotantomalli on 
MX 0090. Analogisella tehomittarilla voidaan mitata vaihtosähköpiiristä ainoastaan kyt-
kennän kuluttumaa pätötehoa. Mittari täytyy tällöin kytkeä piirissä mittaamaan halutun 
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kohteen virtaa ja jännitettä samanaikaisesti. Analogista mittaria luetaan näyttötaulusta 
(KUVA 14). Näyttötaulussa viisari osoittaa pätötehon suuruuden. Viisarin alla on peili 
minkä avulla voidaan lukea viisarin näyttämä tulos tarkemmin. Viisarin näyttämä teholu-
kema täytyy kertoa kertoimella C (KUVA 14). Käytettävän kertoimen määrittää mittarille 
asetettava kytkennän nimellisjännite. Jännitteen arvoa voidaan muuttaa laitteen yläkul-
massa olevasta säätimestä (KUVA14). Analoginen mittari sopii hyvin tehon mittaami-
seen vaihtosähkökytkennöistä.  
 
 
KUVA 14. Analoginen tehomittari 
 
Analogisella tehomittarilla on mahdollista mitata positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan 
siirtyvää pätötehoa. Tehomittarissa voidaan säätä myös jännitealuetta (KUVA 14) kyt-
kennän nimellisjännitteen mukaan. Asetusta voidaan säätää neljälle eri jännitteelle 48 V, 
120 V, 240 V ja 480 V. Asetettu nimellisjännite määrää kuinka mittarin mittausasteikon 
kerroin muuttuu. 48 V:lla kerroin C on 2, 120 V:lla kerroin on 5, 240 V kerroin on 10 ja 
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480 V kerroin on 20 (KUVA 14). Jotta mittauksesta saadaan oikea pätötehon arvo, täytyy 
mittarin viisarin näyttämä lukema kertoa jännitealueen määräämällä kertoimella.  
 
3.3 Suurjännitelaitteiston ohjaus- ja mittauslaitteisto 
 
Suurjännitelaboratoriossa käytetään suurjännitekytkennän ohjaamiseen ja mittaamiseen 
kuvassa 15 olevaa laitteistoa. Laitteisto koostuu kahdesta osasta ohjaus- ja mittausosasta. 
Ohjauslaitteen avulla voidaan kytkeä, katkaista ja hallita suurjännitekytkennän jännitettä. 
Mittauslaitteen avulla voidaan mitata suurjännitekytkennässä olevan mittakappaleen ar-












4 VIDEOINTILAITTEET JA OHJELMISTOT 
 
 
Opinnäytetyössä kuului varsinaisena osuutena oppimateriaalin tuottaminen videomateri-
aalina, jotka oli tarkoitus laittaa internettiin valmistumisen jälkeen. Videoiden kuvaami-
seen käytettiin Sonyn digitaalista videokameraa, jolla pystyttiin hyvällä laadulla kuvaa-
maan videomateriaaleja. Lisäksi tietokonetyöskentelyn kuvaamiseen käytettiin ruutu-
kaappausohjelmaa, jolla pystyttiin nauhoittamaan tietokoneen ruudun tapahtumia. Vide-
oille nauhoitettiin lisäksi mikrofonilla kerronta. Kerronnan pohjana olivat opinnäytetyön 
tekstiosuus ja muut tarpeelliset havainnot videoista. 
 
Videoiden jälkituotannossa käytettiin kahta eri ohjelmaa. Kerronnan nauhoittamiseen ja 
käsittelyyn käytettiin Audacity-ohjelmaa ja videoiden muokkaamiseen käytettiin Da-
Vinci Resolve 12 -videonmuokkausohjelmaa. Molemmat ohjelmat ajoivat asiansa mal-
likkaasti ja niiden avulla pystyttiin videoiden laatutaso pitämään korkealla.  
 
4.1 Kuvaus- ja äänityslaite 
 
4.1.1 Sony HANDYCAM 
 
Työssä kuvattiin opetusvideoita Sonyn Handycam HDR-CX320E digitaalisella videoka-
meralla (KUVA 16). Videokameralla pystyttiin kuvaamaan videot 1080p tarkkuudelle, 








Videoista poistettiin äänet jälkeenpäin videon muokkausohjelmalla. Syy tähän on kame-
ran heikossa sisäisessä mikrofonissa, joka keräsi runsaasti taustamelua ja kertojan ääni 
pysy heikkona tai runsaasti häiriintyneenä. Videoihin äänitettiin jälkeenpäin äänet mik-
rofonilla. Kerronnalla pyrittiin saamaan videoihin selvyyttä ja lisäinformaatiota. 
 
4.1.2 Razer Kraken USB 
 
Kerronnan taltiointiin käytettiin Razer Kraken USB kuulokkeita (KUVA 17). Kuulokkeet 
sisältävät analogisen mikrofonin (Razer 2016), jolla pystyi nauhoittamaan puhetta. Rat-
kaisu, käyttää kuulokkeiden mikrofonia äänen nauhoittamiseen, ei tuntunut aluksi järke-
vältä, mutta osoittautui myöhemmin hyväksi ideaksi. Tärkeintä oli saada selkeä ja vähän 
häiriötä sisältävä kerronta opetusvideoihin ja siinä onnistuttiin.   
 
 




Opetusmateriaalin tuottamiseen käytettiin kolmea eri tietokoneohjelmaa. Kaikki kolme 
ohjelmaa sai ladattua ilmaiseksi valmistajan internetsivuilta. Kyseiset ohjelmat valittiin 
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tähän työhön, koska ohjelmien käyttäjäkokemusarviointien perusteella ne olivat parhaat 
vaihtoehdot kyseisiin tehtäviin.  
 
4.2.1 FlashBack Express 5 
 
Oskilloskooppien oppimateriaalissa yhtenä osana oli oskilloskooppien mittaustulosten 
saaminen tietokoneelle. Tällöin huonona vaihtoehtona olisi ollut kuvata tietokoneen näyt-
töä videokameralla, koska tietokoneen näyttö näkyy huonosti videon kuvassa. Tämän 
vuoksi oli hyvä käyttää tietokoneen näytön kuvaamiseen tarkoitettua ohjelmaa, joten pää-
dyttiin käyttämään FlashBack Express 5:ttä (KUVA 18). 
 
 
KUVA 18. FlashBack Express 5 ohjelman ruutukaappaus 
 
FlashBack Express 5 on tietokeen näytön kuvaamiseen tarkoitettu ohjelma, joka pystyy 
tallentamaan kaiken mitä näytöllä tapahtuu. FlashBackin vahvuus muihin tallennus oh-
jelmiin on kokoruudun kuvaaminen sekä runsaat videonmuokkaus toiminnot. Ohjelman 
pystyi lataamaan ilmaisen 30 päivän kokeiluversion valmistajan kotisivuilta. Kuvassa 18 




Razer Kraken USB (KUVA 19) toimi ainoastaan tietokoneen USB-portin kautta. Tällöin 
vaadittiin tietokoneelle nauhoitusohjelma, jolla pystyttiin ottamaan talteen kuulokkeiden 
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mikrofonin ääni. Tähän työhön soveltui Audacity äänitysohjelma. Ohjelmalla pystyttiin 
nauhoittamaan tietokoneeseen kytketyn kuulokkeen mikrofonin ääntä. Audacity on ilmai-
nen äänitysohjelma minkä voi ladata valmistajan kotisivuilta.  
 
 
KUVA 19. Audacity äänitysohjelman päänäkymä 
 
Audacityllä pysyttiin nauhoitettua ääntä jälkikäsittelemään helposti. Ohjelmalla pystyt-
tiin leikkaamaan sekä muokkaamaan nauhoitettuja puheita erilaisilla työkaluilla. Lisäksi 
äänitiedostot pystyttiin tallentamaan oikeanlaiseen tiedostomuotoon, jotta ne saatiin auki 
videonmuokkausohjelmassa. Kuvassa 19 on esitetty Audacityn päänäkymä, jossa on nau-
hoitettua puhetta suurjännitelaboratorion työmaadoituksen tekemisestä. 
 
4.2.3 DaVinci Resolve 12 
 
Kaikkien edellä mainittujen laitteiden ja ohjelmistojen tuottamat materiaalit täytyi saada 
laitettua vielä yhteen, jotta pystyttiin luomaan lopullinen opetusmateriaali. Tämä pystyt-
tiin toteuttamaan DaVinci Resolve 12 videonmuokkausohjelmalla (KUVA 20). Ohjel-
malla pystyttiin yhdistämään eri videon tallennusvälineillä kuvattuja pätkiä yhteen ja li-





KUVA 20. DaVinci Resolve 12 videonmuokkausosa 
 
DaVinci Resolve 12 on ilmainen ohjelma, jonka voi ladata valmistajan kotisivuilta. Re-
solve 12:lla voidaan muokata kaikkia tunnettuja videotiedostoja kattavilla työkaluilla. 
Ohjelmalla voidaan leikata, lisätä tehosteita ja ehostaa kuvattuja videoita. Resolven 
huono puoli on, että se ei pysty avaamaan äänitiedostoja kuin wav-muodossa. Tämän ta-
kia on hyvä, että Audacity ohjelmalla pystytään muuttamaan kaikki äänet wav-tiedos-
toiksi, jolloin niitä pystytään käyttämään Resolvessa. 
 
Ohjelmiston käyttäminen oli aluksi hieman vaikeaa ja työn eteneminen oli sen johdosta 
hidasta. Työn edetessä kuitenkin ohjelman käyttämiseen pääsi hyvin käsiksi ja ohjelmasta 
pystyi käyttämään kaikkia sen ominaisuuksia. Sama koski myös Audacityn käyttöä. On-
neksi internetistä löytyi molempien ohjelmien käyttöön apua, eikä videoiden valmistumi-




5 OSKILLOSKOOPPIEN KÄYTTÖ 
 
 
Ensimmäinen opetusvideoiden sarja käsitteli kahden oskilloskoopin Agilent DSO1012A 
(KUVA 8) ja Fluke 123 (KUVA 10) käyttöä sekä niillä mittaamista. Opetusvideoiden 
tarkoitus oli antaa molemmista oskilloskoopeista peruskäsitys ja siitä kuinka ne toimivat, 
miten niitä käytetään ja kuinka niillä voidaan mitata kytkennästä haluttuja suureita. Ope-
tusvideoiden kuvaaminen tapahtui Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratori-
ossa.   
 
5.1 Agilent oskilloskooppi 
 
Agilent oskilloskoopilla (KUVA 8) kuvattiin kaksi opetusvideota. Ensimmäisessä tarkoi-
tuksena oli perehtyä laitteen perustoimintoihin syöttämällä siihen signaaligeneraattorilla 
siniaaltoa. Toisessa videossa oli tarkoituksena näyttää soveltava käyttö, jossa tarkoituk-




Peruskäytön opetusvideolla perehdyttiin Agilent oskilloskoopin yleiseen käyttämiseen. 
Video sisälsi oskilloskoopin kytkemisen päälle ja mittajohdon kiinnittämisen laitteeseen, 
näytön skaalauksen asettelemisen, triggauksen eli liipaisun käyttämisen, mittaamisen eri 
toiminnoilla sekä mittaussignaalin tallentamisen. Edellä mainittu järjestys noudattaa tyy-
pillistä oskilloskoopin käyttöä mittaamisessa. Videon avulla opiskelija pystyy käyttä-
mään oskilloskooppia erilaisien mittausten apuna. 
 
 




Videossa oskilloskooppi oli kytketty signaaligeneraattoriin (KUVA 21). Ensimmäisenä 
opetusvideossa käsiteltiin oskilloskoopin kytkemistä signaaligeneraattoriin ja käytetyn 
oskilloskoopinkanavan asetuksiin. Videolla edettiin seuraavassa järjestyksessä: 
- kytkettiin signaaligeneraattori oskilloskooppiin koaksiaalikaapelilla (KUVA 21) 
- kytkettiin virtanapista oskilloskooppi päälle 
- laitettiin oskilloskoopin ykköskanava päälle Channel 1 painikkeesta, ja tehtiin tar-
vittavat kanavanasetukset kuten mittajohdon kertoimen asettelu 
- näyttiin oskilloskoopin näytön skaalausten asettelut sekä nollatasojen siirtäminen 
näytöllä 
- näytettiin liipaisutasojen asettaminen oskilloskoopilla 
- näytettiin signaalin mittaaminen automaattisesti measure-toiminnolla sekä cur-
soreiden avulla manuaalisesti 
- lopuksi näytettiin kuinka näytöllä näkyvän signaalin tallentaminen onnistui muis-
titikulle sekä tietokoneelle Excelin avulla 
 
Oskilloskoopin mittaaman signaalin voi tallentaa joko USB-tikulle tai tietokoneelle. Os-
killoskooppiin voidaan kytkeä USB-tikku sille tarkoitettuun paikkaan näytön alapuolelle 
(KUVA 8). Jos oskilloskooppi tunnistaa USB-tikun, ilmestyy oskilloskoopin näytölle De-
vice installed teksti. Painamalla SAVE/RECALL -näppäintä päästään tallentamaan ha-
luttu signaali. On huomioitava, että oskilloskooppi tallentaa sen mitä näytöllä näkyy, jo-
ten kannattaa ennen tallentamista säätä näytöllä näkyvä signaali oikeanlaiseksi.  
 
Oskilloskoopin näytön kuva voidaan tallentaa kuvatiedostona tai aaltomuotona. Valitta-
essa PNG-kuvatiedosta voidaan USB-tikulle tallentaa näytöllä näkyvä kuva kuvatiedos-
tona mikä voidaan avata kaikilla Windows-käyttöjärjestelmän tietokoneilla. Toinen tal-
lennusvaihtoehto on tallentaa oskilloskoopin kuva Waveform-tiedostona eli aaltomuo-
tona. Waveform-tiedostot voidaan jälkeenpäin avata Agilent oskilloskoopilla uudestaan 
ja mitata vaikkapa uudelleen joitain suureita signaalista. Waveform tiedosto voidaan 
avata oskilloskoopilla valitsemalla Save/Recall valikosta External toiminnolla USB-
tikku. Oikean tiedoston löytyessä tikulta saadaan tiedoston signaali näytölle valitsemalla 
se ja painamalla näytöllä näkyvän Recallin vieressä olevaa painiketta. Tällöin Waveform-




Tallennuskohdan jälkeen oli Agilent oskilloskoopin peruskäytön opetusvideon sisältö 
käyty läpi. Videon tavoitteena oli saada katsojalle hyvä kuva siitä miten kyseistä oskil-
loskooppia käytetään. 
 
5.1.2 Soveltava käyttö 
 
Toisessa Agilentiin liittyvässä videossa oli tarkoitus kuvata oskilloskooppiin liittyvää so-
veltavaa käyttöä. Videossa oskilloskooppi kytkettiin RC-piiriin (KUVA 6) mittaamaan 
kondensaattorin ja vastuksen yli olevia jännitteitä. Videossa esiteltiin oikean skaalauksen 
asettamista, nollatasojen säätämistä oikeisiin kohtiin, liipaisun asettamista kohdalleen, 
Single -toiminnon sekä kahden kanavan yhtäaikaista käyttöä.  
 
 
KUVA 22. RC-kytkentä jossa on Agilent oskilloskooppi kytkettynä 
 
Video kuvattiin pelkästään näyttämällä Agilentin näyttöä. Tämä sen takia, että näytöltä 
näkisi paremmin tehtävät asetukset mittausta varten ja edellisessä videossa esiteltiin 
kaikki hallintanäppäimien toiminta mitä tässä videossa tarvittiin. Videolla edettiin seu-
raavassa järjestyksessä: 
- kytkettiin Agilent kondensaattorin (KUVA 22) 
- laitettiin oskilloskooppi päälle ja tulon asetukset kohdalleen mittausta varten 
- aseteltiin näytön akseleiden skaalaukset oikeaksi, jotta mittaustulos saadaan oi-
kein näkymään 
- asetettiin näytön nollatasot oikeisiin kohtiin näyttöä 
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- säädettiin liipaisutaso kohdilleen, ja liipaisuvalikosta oikea liipaisun reuna 
- laitettiin oskilloskoopin Single-toiminto päälle ja näytettiin mittaustulos  
- ja lopuksi tehtiin mittaus uudestaan käyttämällä kahta kanavaa yhtä aikaa 
 
Ensimmäisenä videolla esitettiin Agilentin näytön akseleiden skaalausten säätö. Aikata-
son skaalauksen määrittää komponenttien arvoista riippuvasta aikavakiosta. Lasketun ai-
kavakion perusteella voidaan aikatasolle asettaa oikea skaalaus. Amplitudin skaalaus 
määrittyy kytkentään syötettävän jännitteen suuruudesta. Seuraavaksi asetellaan signaa-
lin nollatasojen sijainnit. Nollatasot asetellaan siten, että jännitteen nousukäyrä näkyy hy-
vin kokonäytön leveydeltä. Tällöin amplitudin nollataso asetellaan yhden ruudun päähän 
alareunasta ja ajan nollataso kaksi ruutua vasemmasta reunasta.  
 
Triggauksen eli liipaisun asettelu oli seuraavana vuorossa. Liipaisuntaso asetetaan hie-
man amplitudin nollatason yläpuolelle. Tämä sen takia, että oskilloskooppi ei piirrä liian 
aikaisin signaalia esimerkiksi häiriön takia. Liipaisun asetuksista asetetaan liipaisun eh-
doksi nousevareuna. Tämän jälkeen painetaan single-nappia, jolloin oskilloskooppi tekee 
kertaliipaisun näytölle. Tämän jälkeen videolla väännetään katkaisimesta ja oskilloskoo-
pin näytölle piirtyy hienosti kondensaattorin aiheuttama muutosilmiö tasajännitekytken-
nässä (KUVA 25 ja 26). 
 
Viimeisenä kohtana soveltavassa käytössä on kahden kanavan yhtäaikainen käyttö. 
Aluksi asetetaan toiseen kanavaan mittajohdin ja painetaan kanava päälle. Tämän jälkeen 
asetuksista asetetaan mittajohtimen vaimennuskerroin. Tällä kertaa käytettävässä mitta-
johtimessa on vaimennusta, joten valikosta on valittava oikea kerroin. Tämän jälkeen voi-
daan asetella kakkoskanavan amplitudin skaalaus oikeaksi. Ajan skaalaukseen ei tarvitse 
koskea, koska molemmilla tuloilla on yhteinen aikaskaalaus. Tämän jälkeen asetellaan 
kakkoskanavan signaalin amplitudin nollataso yhtä ruutua ylemmäs näytön keskitasosta. 
Tämän jälkeen on oskilloskoopin asetukset valmiit ja videolla voidaan painaa Single-
näppäintä, kytkeä katkaisin kiinni ja nähdä mittaustuloksen olevan oikeellinen (KUVA 
25 ja 26). 
 
Kahden kanavan yhtäaikaisen käytön jälkeen oli Agilent oskilloskoopin soveltavan käy-
tön opetusvideon asiat käyty läpi. Videon tavoitteena oli saada katsojalle hyvä kuva siitä 





5.2 Fluke 123 oskilloskooppi 
 
Fluke 123 Scopemeter oskilloskoopilla (KUVA 10) kuvattiin Agilentin tapaan kaksi ope-
tusvideota. Ensimmäisessä tarkoituksena oli perehtyä laitteen perustoimintoihin syöttä-
mällä siihen signaaligeneraattorilla siniaaltoa. Toisessa videossa oli tarkoituksena näyttää 
soveltava käyttö, jossa tarkoituksena oli näyttää kondensaattorin aiheuttaman muutosil-





KUVA 23. Fluke 123 kytkettynä signaaligeneraattoriin 
 
Fluke 123 peruskäytön opetusvideo koostui samasta rungosta kuin Agilentin peruskäyttö. 
Video alkoi Fluke 123:n kytkemisellä kiinni signaaligeneraattoriin, ja päättyi oskilloskoo-
pinnäytöllä näkyvän signaalin tallentamiseen. Videolla pyrittiin saamaan selkeä kuva siitä 
kuinka Fluke 123 oskilloskooppi toimii ja mitä eri toimintoja siitä löytyy. Videolla edet-
tiin seuraavassa järjestyksessä: 
- kytkettiin signaaligeneraattori oskilloskooppiin (KUVA 23) 
- kytkettiin virtanapista Fluke 123 päälle, ja asetettiin Scope menusta kanavan, lii-
paisun, mittajohdon vaimennuskertoimen ja oskilloskoopin käyttötilan asetukset  
- näytettiin kuinka signaalin sai skaalattua näytölle ja mistä näkee skaalauksen ar-
vot 
- näytöllä näkyvän signaalin liikuttaminen  
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- liipaisutasojen asettaminen oskilloskoopilla 
- mitä voidaan mitata automaattisesti Fluke 123:lla 
- viimeisenä kuinka näytöllä näkyvä signaali saadaan talteen tietokoneelle käyttä-
mällä FlukeView-ohjelmaa 
 
Fluken näytöllä mitattua signaali voidaan tutkia tietokoneella FlukeView-ohjelmalla. Oh-
jelman avulla voidaan tallentaa oskilloskoopin näytöllä näkyvä kuva ja mitata jälkeenpäin 
siitä haluttuja suureita. Fluke 123 voi liittää tietokoneeseen sille tarkoitetulla johdolla. 
Johto kytketään oskilloskoopin kyljessä olevaan liittimeen. Toinen pää kytketään tieto-
koneessa olevaan 9-pinniseen liittimeen. Oskilloskooppi kytketään ensimmäiseksi tieto-
koneeseen, jonka jälkeen avataan FlukeView. Ohjelman avauduttua Valitaan COM 1 lii-
täntä ja painetaan Connect näppäintä. tämän jälkeen ohjelma muodostaa yhteyden oskil-
loskoopin kanssa. Fluke 123 kuva saadaan ohjelmaan painamalla yläreunassa olevasta 
työkalupalkista kameran tai aallon kuvaa. Tämän jälkeen ohjelman näytölle tulee valitun 
toiminnon perusteella oskilloskoopin näytöllä näkyvä signaali. 
 
Edellä mainitun esitysjärjestyksen avulla voitiin kattavasti esitellä Fluke 123:n käyttöä ja 
samalla pystyttiin käymään riittävän tarkasti kaikki tarvittavat peruskäytön toiminnot 
läpi. Tämän jälkeen oli Fluke 123 peruskäytön opetusvideo käsitelty läpi. Videossa asiat 
esitettiin yksinkertaisesti ja mahdollisimman selkeästi. 
 
5.2.2 Soveltava käyttö 
 
Fluke 123 toisen opetusvideon idea oli sama kuin Agilentilla. Fluke kytkettiin RC-piiriin 
(KUVA 7), ja videolla näytettiin kuinka kondensaattorin ja vastuksen yli olevat jännitteet 
saatiin piirrettyä oikein oskilloskoopin näytölle. Videossa esiteltiin oikean skaalauksen 
asettelemista, nollatasojen säätämistä oikeisiin kohtiin, liipaisun asettelemista kohdalleen 





KUVA 24. RC-kytkentä, jossa on Fluke 123 kytkettynä 
 
Fluke 123 soveltavan käytön opetusvideo koostui samoista kokonaisuuksista kuin Agi-
lentin soveltavan käytön opetusvideo. Video kuvattiin näyttämällä Fluken näyttö ja hal-
lintapainikkeet. Videon kuvaaminen Fluken näytöstä ei onnistunut, koska näyttö heijasti 
liikaa, jolloin videokamera näkyi näytöltä koko videon ajan. Videolla edettiin seuraavassa 
järjestyksessä: 
- kytkettiin Fluke 123 kondensaattorin (KUVA 24) 
- laitettiin oskilloskooppi päälle ja asetettiin Scope menusta oikeat asetukset päälle 
mittausta varten 
- aseteltiin näytön akseleiden skaalaukset oikeaksi, jotta mittaustulos saadaan oi-
kein näkymään 
- asetettiin näytön nollatasot oikeisiin kohtiin näyttö 
- säädettiin liipaisutaso kohdilleen, ja asetettiin oikea liipaisun reuna 
- näytettiin mittaustulos, ja tehtiin mittaus uudestaan käyttämällä kahta kanavaa 
yhtä aikaa 
 
5.3 Teoriaan vertailu 
 
Videolla tehdyn kytkennän oikeellisuus voidaan tarkastaa laskemalla komponenttien al-
kuarvoilla ensimmäiseksi kytkennän muutosilmiön aikavakio. Aikavakio voidaan laskea 
teoriassa esitetyn kaavan 4 avulla. Kytkennän komponenttien arvot on esitetty alla ole-




TAULUKKO 3. Videoiden RC-kytkennän komponenttienarvot 
Mittalaite R1 (Ω) R2 (Ω) C (µF) 
Agilent 2000 2000 8 
Fluke 123 2000 2000 10 
 
Agilentin videossa kondensaattorin kapasitanssi oli 8 µF, ja Fluke 123:n 10 µF. Kytken-
nän alkuarvojen (TAULUKKO 3) perusteella voidaan laskea molempien oskilloskoop-
pien kytkennöille teoreettiset aikavakiot käyttäen kaavaa 4. Esimerkkinä voidaan laskea 
Agilentin mittauksen alkuarvoilla (TAULUKKO 3) aikavakio. 
  
 𝜏 = 𝑅𝐶 = 2000 Ω ∙ 8 ∙ 10−6𝐹 = 0,016 𝑠  
 
Vastaukseksi saadaan siis 16 millisekuntia. Fluke 123 mittauksen aikavakio on 20 ms, 
joten voidaan nähdä kondensaattorin kapasitanssin vaikutuks aikavakioon. 
 
Seuraavaksi voidaan laskea kondensaattorin yli olevan jännitteen suuruus aikavakion het-
kellä. Jännite voidaan laskea käyttämällä kaavaa 5. Kaavasta tarvitsee tietää vielä kytken-
töjen pääjännitteiden suuruudet. Kytkentää syötettiin ulkoisella jännitelähteellä, josta 
syötettiin 12 V suuruista tasajännitettä Agilentin tapauksessa, ja Fluke 123:lle 12,5 V ta-
sajännitettä. Ajanhetkenä t käytetään aikavakiota. Tiedettäessä kaikki tarvittavat suureet 
kaavasta 5 voidaan laskea esimerkkinä Agilentin videon teoreettinen kondensaattorin yli 
oleva jännite aikavakion kohdalla. 
 
 𝑈𝐶 = 12 𝑉 (1 − 𝑒
−
16 𝑚𝑠
16 𝑚𝑠) = 7,59 𝑉  
 
Flukelle saadaan jännitteeksi samaa kaavaa (KAAVA 5) käyttäen, 7,90 V. Toinen tapa 
on kertoa pääjännite 63 %:lla jolloin saadaan aikavakion kuluneen ajan kohdalla oleva 
kondensaattorinjännite. Tällöin saadaan jännitteiksi 7,56 V ja 7,88 V. Lasketuilla arvoilla 
on siis hieman erovaisuutta. Kytkennälle voidaan laskea vielä piirissä kulkevan virran 
arvo teoreettisesti. Virran arvo voidaan laskea käyttämällä ohminlakia (Kaava 3). Seuraa-







= 6 𝑚𝐴 (3) 
 
Fluke 123:n alkuarvoilla saatiin virran hetkelliseksi arvoksi 6,25 mA. Seuraavaksi voi-
daan tutkia mitä tuloksia Agilentilla ja Fluke 123:lla saatiin kytkennästä ja vertailla niitä 
teoreettisiin arvoihin. Alla on esitetty oskilloskooppien mittaussignaalit, joista voidaan 
nähdä kuinka jännite käyttäytyi kondensaattorin ja vastuksen yli (KUVA 25). 
 
 
KUVA 25. RC-piiririn muutosilmiön jännite- ja virtakäyrä kytkeytymistilanteessa Agi-
lentilla (vasen) ja Flukella (oikea) 
 
Agilentin kuvassa vihreä signaali on vastuksen yli oleva jännite kytkeytymisen hetkellä 
ja keltainen signaali kondensaattorin yli oleva jännite. Fluke 123:n kuvassa alempi käyrä 
on jännitteen ja ylempi vastuksen. Oskilloskoopin kuvasta voidaan nähdä jännitteiden 
käyttäytyvän teoriassa esitettyjen käyrien mukaan (KUVA 1). Oskilloskooppien kuvista 
voidaan tarkastaa 16 ms ja 20 ms kohdilta kuinka suuri kondensaattorin jännite on aika-
vakion hetkellä. Tämän pohjalta voidaan verrata mittausta ja teoriaa. Agilentin keltaisesta 
signaalista saadaan 16 ms kohdalta 7,6 V jännite (KUVA 25). Fluken alemmasta jännite-
käyrästä saadaan 20 ms kohdalta 7,5 V. Saadut tulokset ovat erittäin lähellä teoreettisia 
lukemia. Virran huippuarvoiksi saatiin, vastuksen yli olevista jännitteenkäyristä, molem-
mille oskilloskoopeille sama tulos 6 mA. Tulokset voi kuitenkin heittää paljon, koska 
näytön pystyakselin asteikko on melko suuri kytkennän jännitteeseen nähden, joten ku-




Muutosilmiöstä kytkimen aukaisun jälkeen otettiin myös molemmissa videoissa oskil-
loskoopeilla kuvat (KUVA 26). Oskilloskoopissa oli samat asetukset kuin kytkentätilan-
teen kuvassa ja jännitteiden värit olivat samat. Alla on esitetty kondensaattorin aiheutta-
man muutosilmiö katkaisimen avautuessa. 
 
 
KUVA 26. RC-piiririn muutosilmiö jännite- ja virtakäyrä katkaisutilanteessa Agilentilla  
 
Oskilloskoopein näyttöjen kuvista (KUVA 26) voidaan taas nähdä, että jännitteen käyt-
täytyvät teorian mukaan (KUVA 2). Katkaisu tilanteessa on laskettava kytkennän aika-
vakio uudestaan. Piirin kytkimen auettua, kytkennän vastukset ja kondensaattori muodos-
tavat suljetun virtapiirin (KUVA 6), jossa on kaksinkertainen resistanssi verrattuna nor-
maaliin tilanteeseen. Tästä johtuen myös piirin virta puolittuu resistanssin kasvun vuoksi. 
Purkaustilanteessa kytkennän aikavakioksi muodostuvat 32 ms ja 40 ms.  
 
Katkaisu tilanteessa aikavakio kuvaa sitä aikaa minkä kuluessa jännite on saavuttanut 37 
% maksimijännitteestään. Aikavakion hetkellä olevan jännite voidaan laskea kertomalla 
kondensaattorin alkuhetken jännite 37 % tai käyttämällä kaava 6. Kaavassa 6 olevan kon-
densaattorin alkujännite on oskilloskooppien tapauksissa 11,7 V ja 12,4 V (KUVA 26). 
Tiedettäessä kaikki kaavan 6 arvot voidaan laskea jännitteen hetkellinen arvo, aikavakion 
kohdalta, esimerkkinä Agilentin mittauksen arvoille.  
 
 𝑈𝐶 = 11,7 𝑉𝑒
−
32 𝑚𝑠
32 𝑚𝑠 = 4,30  
 
Fluken mittauksen arvoilla saadaan laskettua 4,56 V aikavakion hetkellä olevaksi jännit-
teeksi. Prosentilla kertomalla saadaan jännitteiden arvoiksi 4,44 V ja 4,59, joten jälleen 
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on pientä heittoa kahden laskentamenetelmän välillä. Agilentin näytöltä (KUVA 26) tar-
kastellessa saadaan 32 ms kohdalta kondensaattorin yli olevaksi jännitteeksi 4,4 V, ja 
Fluken mittaussignaalista 40 ms kohdalta 4,6 V. Purkaustilanteessa jännitteiden arvot 
ovat lähempänä teoreettisia arvoja kuin kytkemistilanteessa. Tuloksia kohtaan kannattaa 
olla kriittinen, sillä ne ovat liian lähellä teoreettisia arvoja. Agilentilla mittajohtimen 
väärä asento tai liittimen huono kiinnitys voi vaikuttaa paljon mittaustuloksiin. Joskus voi 
käydä niin, että mittajohtimen takia mittaustulos on oikea, vaikka kytkennässä ei pitäisi 
saada sellaisia tuloksia.  
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6 YKSIVAIHEINEN KYTKENTÄ 
 
 
Seuraavassa opetusvideosarjassa keskityttiin vaihtosähkökytkennän tekemiseen ja siinä 
käytettyjen mittalaitteiden oikeaan kytkemiseen. Videoissa painotettiin kytkennän oike-
aan tekemisjärjestykseen, selkeyteen ja turvalliseen työskentelyyn. Opetusvideot kuvat-
tiin TAMK:n sähkölaboratoriossa.  
 
6.1 Kytkennän tekeminen 
 
Yksivaiheisen kytkennän opetusvideossa keskityttiin ensimmäisenä kytkennän oikeaop-
piseen tekemiseen. Videolla esitettiin oikea kytkemisjärjestys ja siihen liittyviä tärkeitä 
asioita. Videossa kuvattiin aluksi kytkentä valmiiksi tehtynä, jonka jälkeen siirryttiin esit-
tämään kytkemisjärjestystä ja mittareiden kytkemistä kytkentään. Yksivaiheisenkytken-
nän opetusvideon etenemisjärjestys oli: 
- tehtiin kytkennän virtareitti ja siihen liittyen johtimien oikeat värit 
- kytkettiin yleismittarit mittaamaan jännitettä 
- kytkettiin Fluke 123 oskilloskooppi mittaamaan kytkennän jännitteen ja virran 
aaltomuotoja 
- analogisen tehomittarin kytkeminen piiriin 
- kytkennän tarkistus ja jännitteiden kytkeminen kytkentään 
 
Kytkennän tekeminen aloitettiin piirikaaviossa (KUVA 12) esiintyvän virtareitin tekemi-
sellä. Virtareitti kulkee videolla olevassa kytkennässä aluksi virtamittarin läpi tehomitta-
rille, jonka jälkeen passiivisten komponenttien läpi ja päättyen jännitelähteen nollapistee-
seen. Ennen kytkennän tekemistä on huolehdittava, että mittauksessa käytetyn jänniteläh-
teen kytkin on nolla asennossa ja jännitekärryn tapauksessa jännitekärryä ei ole kytketty 
verkkovirtaan.  
 
Virtareitin johtimien väri on kytkennän kondensaattorille asti ruskea ja vaihtuu sen jäl-
keen siniseksi. Lisäksi videossa käytetyt passiiviset komponentit tarvitsevat maadoituk-
sen. Maadoitus voidaan kytkeä sarjaan komponenttien välillä ja lopuksi kytkeä viimeinen 
johto jännitekärryn maahan. Johtimen värinä käytetään maadoituksessa vihreäkeltaista-
johdinta. Johdinvärien ollessa kunnossa on laboratoriotöiden valvojan helppo tarkastaa 
tehty kytkentä. Lisäksi on myös huolehdittava, että käytetyt johtimet ovat oikean pituiset. 
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Liian lyhyet tai pitkät johtimet aiheuttavat tehtyyn mittauskytkentään epäselvyyttä ja jos-
sain tapauksissa myös turvattoman työskentely ympäristön. Valmis virtareitti on selkä ja 
siisti kokonaisuus (KUVA 27) 
 
 
KUVA 27. Yksivaihekytkennän virtareitti ja passiivisten komponenttien maadoitus teh-
tynä 
 
Virtareitin (KUVA 27) ollessa valmis videossa oli seuraavana vaiheena yleismittareiden 
kytkeminen kytkentään ja oikean mittausalueen asettaminen. Edellisessä kappaleessa 
mainittiin jo virtamittarin kytkeminen kytkentään. Virran mittauksessa yleismittarilla joh-
timet kytketään mittarin A- tai mA-liittimeen ja COM-liittimeen (KUVA 28).  
 
 




Yleismittarissa sisääntulot ovat punaiset liittimet ja ulostulo musta liitin. Virranmittauk-
sessa on tärkeää valita oikea sisääntulon mittausalue. A-liitintä käytetään suurissa virran-
mittauksissa ja mA-liitintä pienemmissä virran tapauksissa. Jos valitsee väärän sisääntu-
lon voi seurauksena olla vääristyvät mittaustulokset tai pahimmassa tapauksessa mittarin 
sulakkeen rikkoutuminen. A-liittimen sisääntulolla voi mitata maksimissaan 10 A virran 
ja mA-liittimellä 400 mA virran. Kun johdot on kytketty oikeisiin liittimiin, asetetaan 
yleismittari mittaamaan vaihtovirtaa valintapyörästä. Lisäksi tulee valita vaihtovirranmit-
taus eikä tasavirranmittausta. Mittarin näytöltä voidaan nähdä, kumpi mittaustoimin-
noista on käytössä. Vaihtosähkömittauksen merkkinä on AC ja tasasähkönmittauksen 
DC. Yleismittarin mitatessa virtaa on mittarin sisäinen resistanssi mahdollisimman pieni. 
Tällöin mittari ei muuta kytkennän virran suuruutta juuri ollenkaan ja kytkennästä saa-
daan oikea tulos. 
 
Virtamittarin ollessa kytkettynä oikein on seuraavaksi videolla aiheena jännitemittarin 
oikeaoppinen kytkeminen. Yleismittarilla mitattaessa jännitettä kytketään johdot liitti-
miin V ja COM. Samalla liittimien kytkennällä voidaan mitata mittarista riippuen lämpö-
tilaa, diodin johtavuutta tai vastuksen resistanssia.  
 
 




Jännitettä mitattaessa käytetään punaista ja mustaa johdinta (KUVA 29). Punainen johdin 
on sisääntulon väri ja musta ulostulon. Jännitemittari kytketään mittauskytkennässä tut-
kittavan komponentin tai kytkennän kohdan rinnalle (KUVA 12). Yleismittarin mitatessa 
jännitettä on mittarissa tällöin mahdollisimman suuri sisäinen resistanssi. Tällöin jännite 
ei muutu liikaa, mutta virta ei pääse kulkemaan mittarin lävitse juuri ollenkaan. Jos jän-
nitteen mittauksen yhteydessä yleismittarin asettaa virranmittausalueelle voi seurauksena 
olla oikosulku kytkennässä, koska virta pääsee tällöin kulkemaan virtareittiä jossa on 
pieni resistanssi. Kuten virranmittauksen tapauksessa on tärkeää muistaa valita yleismit-
tari mittaamaan vaihtojännitettä eikä tasajännitettä. 
 
Seuraavana kytkettävänä mittarina oli opetusvideossa vuorossa Fluke 123 Scopemeterin. 
Oskilloskoopilla tutkittiin kytkennästä jännitteen ja virran aallonmuotojen käyttäyty-
mistä. Fluke 123 A-tuloon kytkettiin jännitteenmittaus ja B-tuloon virranmittaus (KUVA 
30). Virtaa mitattiin kytkennästä Fluken virtapihdillä (KUVA 30). Virtapihdillä voidaan 
mitata vaihtosähkövirtaa, mutta ei tasasähkönvirtaa. Oskilloskoopin asetuksissa on huo-
mioitava virtapihdin vaimennuskertoimen asettelu. Valittavana on virtapihdissä vaimen-
nuskertoimeksi 100 mV/A tai 10 mV/A. 
 
 
KUVA 30. Fluke 123 oskilloskooppi kytkettynä sekä virtapihti 
 
Oskilloskoopin kytkemisen jälkeen (KUVA 30) oli vuorossa analogisen tehomittarin kyt-
keminen. Analogisen tehomittarin kytkemisessä voi olla hieman hankalaa, joten opetus-
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videossa esitettiin tarkasti kuinka mittari kytketään osaksi kytkentää. Videossa on jo ai-
kaisemmin näytetty tehomittarin virranmittauksen kytkeminen, joten tässä osuudessa 
näytettiin mittarin lopullinen kytkeminen.  
 
Ensimmäisenä videossa kytketään tähdellä merkityt jännitteen ja virran liittimet toisiinsa 
punaisella johdolla (KUVA 31). Punaista johtoa käytetään, koska kyseessä on jännitteen 
mittaus. Tämän jälkeen kytketään mustalla johtimella tehomittarin tähdettömästä liitti-
mestä kondensaattorin toisiopuolelle jännitteen mittaus (KUVA 31). Näin yksinkertai-
sesti saatiin analoginen tehomittari osaksi kytkentää. 
 
 
KUVA 31. Analogisen tehomittarin kytkennän tekeminen 
 
Analogisen tehomittari kytkemisen jälkeen mittauskytkentä on valmis tarkistettavaksi 
(KUVA 32). Valvoja tarkastaa tämän jälkeen kytkennän oikeellisuuden ja antaa luvan 
kytkeä sähköt päälle kytkentään. Jännitteet laitetaan päälle järjestyksessä keskukselta 
aluksi pääkytkin kiinni asentoon, jonka jälkeen voidaan videon tapauksessa kytkeä jänni-
tekärry päälle ja painaa vielä virta päälle 1-näppäimestä. Tämän jälkeen jännitettä noste-
taan hitaasti kärryssä olevasta potentiometristä haluttuun jännitteeseen. Tämän jälkeen 






KUVA 32. Valmis RLC-kytkentä 
 
Videossa edellä mainitut asiat esitetään kytkemisjärjestyksessä alkaen virtareitin tekemi-
sestä päättyen jännitteen kytkemiseen kytkentään. Opetusvideossa näytetään kaikki koh-
dat selkeästi ja pyritään antamaan katsojalle kuva kuinka oikealla toiminnalla voidaan 
taata turvallinen työskentely ja mittauksien sujuvuus. Videossa tärkeitä kohtia ovat joh-
tojen oikeat värit, etenkin virtareitillä, yleismittareiden oikea kytkeminen haluttuun mit-
taukseen, analogisen tehomittarin kytkeminen oikein ja oikea turvallinen työjärjestys. 
 
6.2 Teoriaan vertailu 
 
Videolle tehdylle yksivaihekytkennälle oli tarkoitus tehdä oikeellisuuden todentava mit-
taus, jolla pyrittiin antamaan todellisuutta videon kytkennälle. Mittauksessa oli tapahtu-
vana ilmiönä sarjaresonanssi, jossa kytkennän kelan ja kondensaattorin reaktanssit olivat 
yhtä suuret. Tällöin kytkennän impedanssi on vastuksen suuruinen eli pienin mahdollinen 
ja kytkennässä kulkee tällöin maksimivirta. Mittauksen passiivisten komponenttien arvot 
on esitetty alla olevassa taulukossa 4. 
 
TAULUKKO 4. Sarjaresonanssin passiivisten komponenttien suuruudet 
R (Ω) XL (Ω) XC (Ω) 




Mittauksen pääjännite oli 130 V yksivaiheista vaihtosähköä. Kytkennälle voidaan laskea 
ensimmäisenä siinä kulkevan päävirran suuruus. Virran arvo voidaan laskea teoriassa esi-







√(4802 + (640 − 640)2)
= 0,271 𝐴  
 
Kytkennässä käytettiin analogista tehomittaria (KUVA 32), jolla voitiin mitata kytkennän 
pätötehoa. Pätöteho muodostuu vastuksen kuluttamasta tehosta. Kytkennän sarjareso-
nanssin takia kytkennän ei pitäisi teoriassa muodostaa yhtään loistehoa jolloin kytkentä 
kuluttaa ainoastaan pätötehoa. Tässä tapauksessa voidaan kytkennän kuluttama pätöteho 
laskea äskettäin saadun kokonaisvirran avulla, koska kytkennän impedanssi on vastuksen 
suuruinen. Pätöteho voidaan laskea tällöin seuraavalla tavalla (KAAVA 12). 
 
 𝑃 = 𝐼𝑈 = 0,271 𝐴 ∙ 130 𝑉 = 35,21 𝑊 (12) 
  
Alkuarvoilla laskettujen virran ja tehon jälkeen voidaan tutkailla mitä videossa tehdyn 
mittauskytkentä antoi mittaustuloksiksi. Kytkennässä (KUVA 12) oli kytkettynä Fluken 
yleismittareita mittaamaan päävirtaa, pääjännitettä sekä vastuksen, kelan ja kondensaat-
torin yli olevia jännitteitä. Lisäksi, kuten aiemmin mainittiin, oli kytkennässä analoginen 
tehomittari mittaamassa pätötehoa. Tehomittarin jännitealueeksi asetettiin 120 V, jolloin 
mittarin näyttämä lukema kerrottiin 5:llä jotta saatiin oikea lukema. Fluke 123 oskil-
loskoopilla pystyttiin tarkkailemaan virran ja jännitteen käyttäytymistä sekä mittaamaan 
kytkennän pääjännitettä, virtaa ja tehokerrointa. Sarjaresonanssin kytkennästä saatiin tau-
lukossa 5 esitetyt mittaustulokset. 
 
TAULUKKO 5. Yksivaihekytkentävideon mittaustulokset 
I (A) UK (V) UR (V) UL (V) UC (V) P (W) UFluke (V) IFluke (A) cosφ 
0,219 130,4 103,5 166,6 136,5 30 129,1 0,217 0,98 
 
Alkuarvoilla laskettuihin tuloksiin on pientä eroavaisuutta mittaustuloksilla (TAU-
LUKKO 5), joka johtuneen passiivisten komponenttien kulumisesta tai johtimien aiheut-
tamasta häiriöstä ja häviöistä. Kyseessä oli resonanssipiiri, joten kytkennässä olevan te-
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hokertoimen pitäisi olla yksi. Tämä ei kuitenkaan mittaustulosten perusteella pidä paik-
kansa vaan Fluke 123 oskilloskoopilla saatiin mitatuksi jännitteen ja virran vaihe-eroksi 
0,98. Alla (KUVA 33) on esitetty Fluke 123 mittaamat aaltomuodot. 
 
 
KUVA 33. Fluke 123 oskilloskoopilla mitattu jännitteen- ja virranaaltomuodot 
 
Kuvassa 33 nähtävä sininen aalto on kytkennän jännite ja punainen kytkennän virta. Aal-
loista voidaan nähdä kytkennässä vaikuttava vaihe-ero. Täydellisessä tilanteessa jännit-
teen ja virran nollakohtien pitäisi olla samassa kohtaa, mutta mittauksen tilanteessa jän-
nite on hieman virtaa edellä. Tällöin piirin impedanssi on induktiivinen eli kytkennän 






Suurjännitelaboratorioon suunnattuja videoita suunniteltiin tehtäväksi kolme kappaletta. 
Aiheiksi valikoitui työmaadoituksen tekeminen ja poistaminen, ohjaus- ja mittalaitteen 
käyttö ja oskilloskoopin käyttö suurjännitelaboratoriossa. Videot kuvattiin Tampereen 
ammattikorkeakoulun sähkötekniikan lehtori Heikki Tarkiaisen kanssa. Videoiden tar-
koituksena on valmentaa opiskelijaa suurjännitelaboratorion laitteisiin, kehittää turval-




Ensimmäiset kuvatut videot käsittelivät työmaadoituksen tekemistä ja poistamista suur-
jännitelaitteistolle. Työmaadoituksen tekeminen on tärkeää oppia hyvin, koska puutteel-
linen maadoituksen tarkastaminen voi johtaa vaaralliseen lopputulokseen opiskelijalle. 
Videossa painotettiin turvallista ja oikeanlaista työskentelytapaa. Videossa kuvausympä-
ristönä oli TAMK:n suurjännitelaboratorio, jossa oli tehty koestuskytkentänä Marxin mo-
nikertakytkentä (KUVA 34), jolla tutkiin syöksyjännitteen vaikutusta ilmaan palloki-
pinävälillä. Kytkentää käytettiin, koska se sisälsi useita mahdollisesti jännitteisiä kom-
ponentteja, jolloin työmaadoittamisessa täytyy ottaa huomioon monia riskitekijöitä. 
 
 




7.1.1 Työmaadoituksen tekeminen 
 
Työmaadoituksenvideossa tarkoituksena oli näyttää oppilaille, kuinka työmaadoitussau-
vaa käytetään oikein, mitkä mahdollisesti jännitteiset osat on tarkastettava mittauskytken-
nästä ja oikeanlainen työjärjestys. Näiden kolmen asian hallitseminen takaa opiskelijalle 
luotettavan ja turvallisen työskentelyn suurjännitelaboratorioon. 
 
Videolla asiat esitetään työjärjestyksessä eli siinä järjestyksessä missä oikeassakin mit-
taustilanteessa työmaadoitus tehdään. Työjärjestykseksi muodostuu tällöin: 
- ohjauslaitteesta jännitteen kytkeminen pois 
- suurjännitetilan oven avaaminen 
- jännitteen katkaiseminen suurjännitetilan keskuksesta 
- työmaadoitussauvan kunnon tarkastaminen ja oikeanlainen käsittely 
- mahdollisesti jännitteellisten osien koskettelu maadoitussauvalla 
- työmaadoitussauvan asettaminen lepoasentoon 
  
Ensimmäisenä kohtana videossa oli suurjännitelaitteiston jännitteen kytkeminen pois. 
Tämä tapahtui kytkemällä ohjauslaitteesta (KUVA 15) jännitteet pois kääntämällä avain 
nolla asentoon. Ohjauslaitteen avainta täytyy aina pitää mukanaan työnvalvojana olevan 
opiskelija, jotta voidaan taata turvallinen työskentely ympäristö kaikille tilassa oleville.   
 
Seuraavaksi videolla siirrytään koestustilaan. Koestus- ja mittaustilan ovi pitää auki ko-
koajan kun työskennellään koestustilassa. Tämän avulla jokainen tietää, että koestuslait-
teiston tilassa on opiskelijoita työskentelemässä. Koestustilassa täytyy ensimmäisenä kat-
kaista suujännitetilankeskukselta jännitteet. Tällöin saadaan lopullisesti jännitteet pois ti-
lasta. Seuraavaksi videolla siirrytään maadoitussauvan käyttöön. 
 
Maadoitussauvan avulla pystytään tarkistamaan helposti koestuskytkennän jännitteettö-
myys. Maadoitussauva on valkosininen sauva, jossa on toisessa päässä metallinen koullu, 
jolla kosketellaan metallisia osia koestuslaitteistosta. Koukku on yhdistetty kuparijohti-
mella muuntajassa sijaitsevaan maadoituspisteeseen. Ennen maadoitussauvan käyttä-
mistä on hyvä tarkistaa, että sauvan ja maadoituspisteen välinen johto on ehjä sekä mo-





KUVA 35. Työmaadoitussauvan koetinpää sekä muuntajan maadoituspiste 
 
Kun johdon kunto ja liittimet on tarkastettu, voidaan siirtyä maadoitussauvan oikeaoppi-
seen käyttöön. Videolla näytetään käsien oikea paikka sauvalla ja mahdolliset huomau-
tukset. Käsien paikka sauvalla on sinisellä alueella ja mustan muovisen merkin toisella 
puolella (KUVA 36). Mustan suojan tarkoituksena on estää käsien joutumisen väärälle 
puolelle ja näyttää käsien oikea sijainti sauvalla. Jos sauvasta otetaan valkoiselta alueelta 
kiinni voi mahdollinen kytkennässä oleva jännite purkautua työmaadoitusta tekevän hen-
kilön kautta. Videolla pyrittiin esittämään edellä mainitut asiat selkeästi ja tarkasti. Maa-
doitussauvan oikea käyttö on todella tärkeä työskentelyn kannalta suurjännitelaboratori-
ossa. Vääränlaisella käytöllä voidaan aiheuttaa monenlaisia vaaratilanteita niin opiskeli-
joille kuin valvojalle. 
 
 




Seuraavaksi videolla esitettiin kuinka maadoitussauvalla todettiin koestuskytkennän jän-
nitteettömyys. Jännitteettömyys on hyvä todeta kaikista mahdollisesti jännitteisistä pai-
koista. Mahdollisia jännitteisiä kohtia voi olla muuntajan metalliosat ja kytkennän kon-
densaattorit. Jännitteettömyyden toteaminen on hyvä aloittaa jännitteen syöttösuunnasta 
eli muuntajasta ja siirtyä tästä laitteistoa vasemmalle päin. Maadoitussauvan metallisella 
koukulla kosketetaan hitaasti ja rauhallisesti muuntajan metallisia osia. Muuntajasta siir-
rytään koestuskytkennän kondensaattoreihin. Kondensaattoreita kosketellaan oikealta va-
semmalle ja sen jälkeen keskeltä maadoituskytkimen vierestä ja lopuksi takaa kahdesta 
kondensaattorin pisteestä. Tämän jälkeen asetetaan maadoitussauva nojaamaan koestus-
kappaletta lähimpänä olevaan kondensaattoriin (KUVA 37). Sauvan asettamisessa on tär-
keä huomioida, että sauvan koukku asettuu kiinni kondensaattorin metalliosaan eikä jää 
ilmaan roikkumaan. Maadoitussauvan ollessa kunnolla asettautunut kytkennän konden-
saattoriin on kytkennän jännitteettömyyden tarkastaminen valmis.  
 
 
KUVA 37. Maadoitussauva lepoasennossa työmaadoittamisen jälkeen 
 
Opetusvideossa esitettiin jännitteettömyyden tarkastaminen siinä järjestyksessä missä se 
tehdään oikeassakin mittaustilanteessa. Lisäksi videolla pyrittiin keskittymään tarkasti 
tärkeisiin kohtiin kuten käsien oikeaan sijaintiin maadoitussauvalla, sauvan ja maadoitus-
pisteen väliseen yhteyteen ja kokeiltavien paikkojen sijaintiin kytkennässä. Sauvan ja 
maan välisen johdon tarkastaminen voi unohtua moneltakin, koska on helppo olettaa, että 




7.1.2 Työmaadoituksen poistaminen 
 
Seuraavaksi opetusvideolla käsitellään kuinka edellisessä luvussa tehty työmaadoitus pu-
retaan. Työmaadoitukseen poistamisessa oli vähemmän vaiheita kuin työmaadoituksen 
tekemisessä, mutta tärkeitä asioita olivat maadoitussauvan laittaminen oikein sille tarkoi-
tettuun telineeseen, jännitteenkytkeminen takaisin keskuksesta ja suurjännitelaitteiston-
tilan sulkeminen. Opetusvideossa kuvattiin edellä mainitut kohdat jälleen työjärjestyk-
sessä ja mahdollisimman selkeästi jotta opiskelijat saisivat tarkan kuvan kuinka oikeaop-
pinen mittauksen aloittaminen tehdään. 
 
Työmaadoituksen poistaminen aloitettiin ottamalla maadoitussauva varovasti pois kon-
densaattorin päältä. Jos sauvan ottamisessa pois ei noudateta huolellisuutta voi konden-
saattorin metallinen pää irrota ja tippua lattialle. Maadoitussauva asetetaan sille kuulu-
vaan telineeseen pidikkeiden väliin. Sauvan asettamisessa on huolehdittava, että sauvan 
päässä oleva koukku asettuu telineessä olevan kuparisen pidikkeen päälle niin, että 
koukku menee kuparilevyjen väliin (KUVA 38) eikä niiden päälle tai ohitse.  
 
 
KUVA 38. Työmaadoitussauvan koukku telineessä 
 
Maadoitussauvan ollessa sille tarkoitetussa telineessä voitiin suurjännitelaboratorioon 
kytkeä jännitteet päälle samasta paikkaa josta se oli laitettu pois päältä. Tämän jälkeen 
kaikki suurjännitetilassa olevat henkilöt poistuvat huoneesta ja huoneen ovi laitetaan 
kiinni. Tämän jälkeen ohjauslaitteeseen voidaan kytkeä avain takaisin ja mittaukset voi-
daan aloittaa. Avaimen ollessa kiinni ohjauslaitteessa ei suurjännitetilan ovea saa avata 
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missään tilanteessa. Tällä pyritään takamaan läsnäolevien turvallisuus. Näin suurjännite-
laboratorion työmaadoituksen tekeminen ja poistaminen oli saatu videoitua.  
 
7.2 Ohjaus- ja mittalaitteisto 
 
Seuraavassa opetusvideossa keskityttiin suurjännitetilassa käytettävän ohjaus- ja mitta-
laitteen käyttöön (KUVA 15). Laitteisto kokonaisuus koostuu kahdesta osasta, ylempänä 
olevasta suurjännitelaitteiston ohjauspaneelista ja alempana olevasta mittalaitteistosta. 
Videossa ensimmäisenä osuutena oli mittalaitteiston asettelu sekä käyttäminen ja toisena 
osuutena ohjauslaitteen käyttö. Videon tarkoituksena oli selventää opiskelijoille laitteis-




Mittalaitteiston opetusvideossa paneuduttiin laitteen asetteluun ja tärkeimpien hallin-
tanäppäimien sijainteihin. Videossa edettiin seuraavassa järjestyksessä: 
- asetusvalikkoon siirtyminen päänäkymästä Setup-painikkeella 
- tasajännitemittauksen mittauskertoimen asettelu numeronäppäimillä ja kertoimen 
hyväksyminen 
- vaihtosähkömittauksen mittauskertoimen asettelu 
- impulssijännitteenmittauksen mittauskertoimen asettelu 
- päänäkymään palaaminen Display-näppäimellä 
 
 




Videossa siirrytään ensimmäisenä asetusvalikkoon näppäimistön setup-painikkeella 
(KUVA 39). Eri mittauskertoimien asetteluun voidaan siirtyä painamalla näytön vieressä 
olevia F-näppäimiä (KUVA 39). Jokaisessa valikossa asetetaan mittauskertoimet asetta-
malla valkoinen valintalaatikko kertoimen päälle, jonka jälkeen voidaan näppäillä kertoi-
men arvo numeropainikkeilla. Arvo hyväksytään painamalla alanuolinäppäintä. Kertoi-
mien arvot saadaan sinisestä laitteiston käyttöohjekansioista, joka löytyy mittalaitteiston 
vierestä. Kertoimien ollessa kunnossa voidaan mittalaitteella siirtyä mittaustilaan paina-






KUVA 40. Koestustilan ohjauslaitteiston etupaneeli 
 
Seuraavaksi videossa oli vuorossa ohjauslaitteen käyttäminen (KUVA 40). Ohjauslait-
teen käytössä kiinnitettiin huomiota oikeanlaisesta työskentelyjärjestyksestä ja turvalli-
suus asioihin joita täytyi huolehtia mittauksen aikana. Videolla esitettiin asiat seuraavassa 
järjestyksessä: 
- ohjauslaitteiston käyttösähkön kytkeminen paneelin vihreästä painikkeesta sekä 
äänimerkin soittaminen torvipainikkeesta  
- ohjauslaitteen kytkeminen päälle laitteiston avaimella  
- maadoituksen avaaminen Ready-painikkeella  
- ensiöpuolen katkaisimen kytkeminen kiinni Ready-painikkeen alapuolella ole-
vasta vihreästä painikkeesta  
- Jännitteen nostaminen ja laskeminen muuntajan toisiopuolelta nuolipainikkeilla 
sekä nousunopeuden säätäminen apupaneelin potentiometristä  
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- jännitteen kytkeminen pois ensiöpuolelta Ready-painikkeen alapuolella olevasta 
punaisesta painikkeesta sekä maadoituksen kytkeytymisen tarkistaminen  
- ohjauslaitteiston sammuttaminen laitteiston avaimella  
 
Torven soittaminen, ennen ohjauslaitteen kytkemistä päälle, on tärkeää tehdä aina tilassa 
työskennellessä. Varoitusäänen kuultua kaikkia opiskelijat ja opettajat tietävät, että suur-
jännitetilassa tehdään mittauksia. Ennen jännitteen kytkemistä muuntajan ensiöpuolelle 
painetaan ohjauslaitteen Ready-painiketta. Ready-painike avaa koestuskytkennässä ole-
van maadoituksen. Ready näppäimen alapuolella olevasta punaisesta näppäimestä kyt-
keytyy suurjännitelaitteistoon maadoitus päälle takaisin. Molemmissa tapauksissa on 
hyvä tarkistaa katsomalla, vapautuiko tai kytkeytyikö maadoitus kytkennästä.  
 
 
KUVA 41. Jännitteen nousunopeuden säätämisen potentiometri 
 
Jännitteen nousunopeutta voidaan säätää erillisestä potentiometristä (KUVA 41), joka si-
jaitsee ohjauslaitteen vieressä olevassa apupaneelissa. Nousunopeutta kannattaa säätää 
mittauksen mukaan, jossain mittauksissa tarvitaan nopeaa jännitteen nousua ja jossain 
hidasta. Nousunopeuteen voidaan myös vaikuttaa ohjauslaitteessa olevalla jänispainik-
keella (KUVA 40). Jänispainiketta ja nuolinäppäintä yhtä aikaa painamalla voidaan jän-
nitteen nousunopeutta nopeuttaa huomattavasti. Tätä toimintoa saa käyttää vain työnval-
vojan luvalla. Jännitteen laskeminen tapahtuu alaspäin osoittavasta nuolinäppäimestä. 





Työhön määrätyn valvojan on aina pidettävä suurjännitelaitteiston ohjauspaneelin avainta 
mukanaan, jotta voidaan estää mahdolliset tahalliset jännitteen kytkeytymiset suurjänni-
telaitteistoon. Tämän jälkeen oppilaat voivat mennä suurjännitetilaan ja kytkeä keskuk-




Viimeinen suurjännitelaboratorion opetusvideo keskittyi tilassa käytettävään oskil-
loskooppiin ja siihen liittyviin huomioitaviin asioihin. Mittaustilassa oli käytössä Agilent 
DSO1012A oskilloskooppi (KUVA 42). Tärkeimpänä asiana oli mittapään kertoimen 
asettaminen oikeaksi, koska se oli aiheuttanut monien raportteihin vääriä mittaustuloksia. 




KUVA 42. Suurjännitetilan oskilloskoopin opetusvideon kuvakulma 
 
Suurjännitelaboratorion oskilloskoopin opetusvideo noudatti samaa esittämisjärjestystä 
kuin Agilentin soveltavan käytön opetusvideo. Ainoa eroavaisuus oli mittajohtimien vai-
mennuskertoimen asettelu. Kertoimeksi asetettiin x100, koska mittajohtimessa on sata-
kertainen vaimennus suojaamassa oskilloskooppia kytkennässä olevalta jännitteeltä. Vi-
deolla näytettiin oskilloskoopin asettelu mittausta varten ja suoritettiin kyseinen mittaus. 
Tämän jälkeen oli suurjännitelaboratorion mittaustilan oskilloskoopin käytön opetusvi-
deo valmis. Videolla ei tullut mitään uutta asiaa verrattuna Agilentin edellisiin videoihin, 







Tämän työn tavoitteena oli tuottaa Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorioon 
digitaalista opetusmateriaalia. Lopullisena tuotoksena saatiin tuotettua kahdeksan eri vi-
deota liittyen kolmeen pääaiheeseen. Jokaisessa aiheesta tuotetut videot onnistuivat hyvin 
ja toivottavasti niitä pystytään käyttämään opetuksen apuna. 
 
Työssä tehtiin kahdelle oskilloskoopille, Agilent DSO1012A:lle ja Fluke 123:lle, video-
materiaalia. Molemmille oskilloskoopeille tehtiin samat kytkennät. Tällä pystyttiin takaa-
maan katselijan keskittyminen olennaiseen eli laitteen käytön opetteluun. Oskilloskoo-
peilla tehtiin videoissa RC-kytkentä, josta mitattiin kondensaattorin ja vastuksen yli ole-
vaa jännitettä (KUVA 25 ja 26). Molemmissa tapauksissa jännitteiden käyrät vastasivat 
teoriassa esitettyjä käyriä (KUVA 1 ja 2). Lisäksi alkuarvoilla laskettujen aikavakioiden 
ja jännitteiden arvot olivat lähellä videoilla saatujen mittaustulosten kanssa. Tällä pysty-
tään todistamaan, että tehdyillä kytkennöillä saa ainakin oikeita mittaustuloksia.  
 
Yksivaihekytkennän osalta saatiin kuvattua videomateriaali yhden videon verran. Vide-
ossa pystyttiin näyttämään kaikki tarvittavat osat mittauksen tekemisestä kuten oikea kyt-
kennän tekemisjärjestys, johdin värit ja mittareiden oikeat kytkemiset. Videolla nähdystä 
kytkennästä otettiin mittaustulokset muistiin ja vertailtiin niitä teoriassa esitettyihin asi-
oihin. Yksivaihekytkennän osalta mittaustulokset ja lasketut tulokset poikkesivat toisis-
taan aika paljon. Tämä voi johtua passiivisten komponenttien kulumisesta, jolloin ne voi-
vat tuottaa häviöitä kytkentään. Lisäksi kytkennän tehokerroin ei vastannut sarjaresonans-
sipiirin teoreettista lukemaa. Ilmiö voitiin nähdä hyvin Fluke 123 näyttämästä jännitteen- 
ja virranaaltomuodosta.. 
 
Suurjännitelaboratorioon liittyen tehtiin kolme opetusvideota. Työmaadoituksen osalta 
saatiin tehtyä onnistunut kokonaisuus, jossa ilmeni hyvin kuinka työmaadoitus tehdään 
ja poistetaan koestuslaitteesta. Myös ohjaus- ja mittalaitteistosta sekä mittaustilassa ole-
vasta oskilloskoopista saatiin tehtyä onnistuneet videokokonaisuudet. Suurjännitelabora-
torioon liittyen videoista voi olla paljon hyötyä tulevaisuudessa. Tilassa tehdään vain 
muutama laboratoriotyö. Tällöin laitteistojen käyttäminen ja työskentelytavat voivat hel-





Opetusvideot olivat uusi kokeilu TAMK:n sähkölaboratoriossa. Videoilla pyrittiin hel-
pottamaan opettajien työtaakkaa työtuntien vähentyessä. Tulevaisuudessa pystytään to-
teuttamaan muiden toimesta uusia opetusvideoita sähkölaboratorioon. Opetusvideoilla 
tuodaan sähkölaboratorio lähemmäs nykyajan trendiä, jossa suurimmaksi osaksi opetus 
tuotetaan digitaalisilla opetusmateriaaleilla. 
 
Työ onnistui videoiden osalta hyvin, mutta opinnäytetyön tekstiosuutta olisi voinut hioa 
vielä enemmän. Kytkennät ja mittalaitteet olivat tuttuja opiskeluvuosien ajalta, joten 
opinnäytetyön hankalimmaksi osuudeksi muodostui videoiden tekeminen. Videoille oli 
hankala saada tuotettua selkeää ja opettavaista materiaalia, mutta loppujen lopuksi vide-
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